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Protokol nr 01/2018/B z dnia 31.10.2018

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt 1ai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z

2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z p6zniejszymi zmianami.

I1.

II1.

IV.

VL

Dane osob przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery
dokumentow potwierdzajacych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP
(imie i nazwisk) (rodzaj uprawnier) (nr uprawnien)

Informacje ogélne o obiekcie:

- obiekt: budynek garazowy nr 19
- adres: Baza Leszno ul. Lipowa 76
- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw 1 Kanalizacji sp. z 0.0.

- opis obiektu:  budynek murowany parterowy nie podpiwniczony z dachem dwu
spadowym krytym plyta warstwowa, , fundamenty Zelbetonowe

- pow. zabudowy 144,50 m?

Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dziatania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktorych uszkodzenia mogg
powodowa¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczefistwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzace ochronie srodowiska,

¢) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

Przed rozpocze¢ciem kontroli zapoznano si¢ z:
- protokot przegladu rocznego i pigeioletniego nr 1/2017/B z dnia 19.09.2017 1.
Sprawdzenie zalecei z ostatniej kontroli:

- brak zalecen

VILW trakcie kontroli ustalono co nastgpuje:

1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — zelbetowe — stan dobry
- §ciany — murowane — stan dobry
- konstrukcja dachu — stalowa — stan dobry



2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — ptyta warstwowa — stan dobry
- obrobki blacharskie — blacha ocynkowana — stan dobry
- orynnowanie — PCV — stan dobry- brak rury spadowej od tytu
- bramy — rolowane — stan dobry
3. Estetyka:

- elewacja — tynk cienkowarstwowy na styropianie — stan dobry -nieliczne ubytki

VIII. Whnioski koncowe:
Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo konieczno$ci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze jego

bezpieczne uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spetnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
— prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pOzniejszymi

zmianami

Data nast¢pnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewoddw:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok

Leszno 31.10. 2018 r | N GBI SR PR
(miejscowosc¢ i data) (podpis i pieczgtka Osob/[éﬂzeprowadzajqcej kontroleg)



I.

Protokol nr 02/2018/B z dnia 31.10.2018

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt 1ai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z

2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami.

IL

I11.

IVv.

VL

Dane os6b przeprowadzajacych Kontrole oraz rodzaj uprawniei i numery

dokument6éw potwierdzajgcych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP
(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnier) (nr uprawnier)

Informacje ogélne o obiekcie:

- obiekt: budynek administracyjny nr 10

- adres: Baza Leszno ul. Lipowa 76

- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0.

- opis obiektu:  budynek murowany pigtrowy nie podpiwniczony z dachem jedno
spadowym krytym papg na deskowaniu, fundamenty betonowe

- pow. zabudowy 245,50 m?

Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczgce dziatania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktérych uszkodzenia moga
powodowa¢ zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenistwa srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzace ochronie srodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatno$¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

Przed rozpocze¢ciem kontroli zapoznano si¢ z:
- protokot przegladu rocznego i pigcioletniego nr 2/2017/B z dnia 19.09.2018 r
Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VIL.W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:

1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty —betowe — stan dobry
- $ciany — murowane — stan dobry
- strop — zelbetowy — stan dobry



- konstrukcja dachu — drewniana— stan dobry
- kominy murowane — stan dobry
2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna na deskowaniu — stan dobry
- obrobki blacharskie — blacha ocynkowana — stan dostateczny — do konserwacji
- orynnowanie —blacha ocynkowana — stan dostateczny — do konserwacji
- stolarka okienna / drzwiowa- PCV — stan dobry
- wykonczenie wewnetrzne — stan dobry
3. Estetyka:

- elewacja — tynk cem-wap. malowany — stan dobry - nieliczne ubytki

VIII. Wnhnioski koncowe:
Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robodt, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajagcym dalsze jego

bezpieczne uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcey:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i1 ze wykonany
przeglad spetnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
— prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi

zmianami

Data nastepnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok
» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok mar inz. Piftr M
upl 1 //‘/"“

Leszno 31.10.2018 r | PSR PI RO e - vl il s YR
(miejscowosé i data) (podpis i pieczqtka Osoby przprowadzajqcej kontrolg)



I.

Protokol nr 03/2018/B z dnia 31.10.2018

z okresowej rocznej i pi¢cioletniej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt lai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z

2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z p6Zniejszymi zmianami.

II.

HI.

IV.

VI

Dane os0b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery
dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP

(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnier) (nr uprawnien)

Informacje ogélne o obiekcie:

- obiekt: budynek magazynowy nr 2
- adres: Baza Leszno ul. Lipowa 76
- zarzadca: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0.

- opis obiektu:  budynek murowany parterowy nie podpiwniczony z dachem jedno
spadowym krytym papa na deskowaniu, fundamenty betonowe

- pow. zabudowy 106,30 m?

Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dziatania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktérych uszkodzenia mogg
powodowac¢ zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia shuzace ochronie srodowiska,

c¢) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano si¢ z:
- protokot przegladu rocznego i pieciletniego nr 3/2017/B z dnia 19.09.2017 r
Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VIL. W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:

1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty —betowe — stan dobry
- $ciany — murowane — stan dobry



- konstrukcja dachu — drewniana na konstrukcji stalowej — stan dostateczny — biezgca
konserwacja
2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa na deskowaniu — stan dostateczny — do konserwacji
- obrobki blacharskie — blacha ocynkowana — stan dostateczny — do konserwacji
- orynnowanie — PCV — stan dostateczny — do konserwacji
- drzwiowa- stalowe/drewniane — stan dostateczny — do malowania
- wykonczenie wewnetrzne — stan dostateczny
3. Estetyka:

- elewacja — tynk cem-wap. surowy — stan dostateczny - nieliczne ubytki — do malowania

VIII. Wnhnioski koncowe:
Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznos$ci wykonania wyzej
wymienionych robdt, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze jego

bezpieczne uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spelnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
— prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi

zmianami

Data nast¢pnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok

Leszno 31.10.2018 L e soend e it b s ey 9% % S £ e
(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczgtka Osob}%‘zeprowadzajqcej kontrolg)



I

Protokol nr 04/2018/B z dnia 31.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt 1ai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z

2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzZniejszymi zmianami.

II.

I1L.

IV.

VI

Dane os6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery

dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP
(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnier) (nr uprawnier)

Informacje ogolne o obiekcie:

- obiekt: budynek magazynowy nr 4

- adres: Baza Leszno ul. Lipowa 76

- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o.0.

- opis obiektu:  budynek murowany parterowy nie podpiwniczony z dachem jedno
spadowym z ptyt korytkowych na konstrukceji stalowej krytym papa,
fundamenty betonowe

- pow. zabudowy 199,40 m?

Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dziatania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktorych uszkodzenia moga
powodowac zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa Srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzgce ochronie §rodowiska,

¢) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos$é¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

Przed rozpocze¢ciem kontroli zapoznano si¢ z:
- protokot przegladu rocznego i pigcioletniego nr 4/2017/B z dnia 19.09.2017 ¢
Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VILW trakcie kontroli ustalono co nast¢puje:

1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty —betowe — stan dobry
- §ciany — murowane — stan dobry



-- konstrukcja dachu — zelbetowa na konstrukcji stalowej — stan dobry

2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa na betonie — stan niedostateczny- przeciek na styku ptyt korytkowych
- obrobki blacharskie — blacha ocynkowana — stan dobry
- orynnowanie — PCV — stan dostateczny, do naprawy rury spustowe
- drzwiowa- stalowe ocieplone — stan dobry
-wykonczenie wewnetrzne — stan dostateczny
3. Estetyka:

- elewacja — tynk cem-wap. malowany— stan dobry

VIII. Wnhnioski koncowe:
Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robdt, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze jego

bezpieczne uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spelnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
— prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z poOzniejszymi

zmianami

Data nast¢pnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok }

» pigcioletniej: pazdziernik 2022 rok i /,

Leszno 31.10.2018 r | g b e ol i e O i s ot G

(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczqtka Osoby przeprowadzajqcej kontrolg)




I

Protokél nr 05/2018/B z dnia 31.10.2018 r.
z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i

przewodow.

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo budowlane ( Dz.U. z

2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdZniejszymi zmianami.

II.

IIL.

Iv.

VI.

Dane o0s6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery
dokumentoéw potwierdzajgcych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP
(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnier}) (nr uprawnien)

Informacje ogélne o obiekcie:

- obiekt: budynek muzeum -stara oczyszczalnia nr 5
- adres: Baza Leszno ul. Lipowa 76
- zarzadca: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0.

- opis obiektu:  budynek murowany parterowy nie podpiwniczony z dachem
dwuspadowym na konstrukcji stalowej krytym dachowka, fundamenty
murowane

- pow. zabudowy 178,80 m?

Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dziatania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktérych uszkodzenia moga
powodowa¢é zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzgdzenia stuzace ochronie §rodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i1 przydatnos¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

Przed rozpocze¢ciem kontroli zapoznano si¢ z:
- protokoét przegladu rocznego i piecioletniego nr 5/2017/B z dnia 19.09.2017 ¢
Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- brak uwag

VIL.W trakcie kontroli ustalono co nast¢puje:

1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty —murowane - stan dobry



- §ciany — murowane — stan dobry — nieliczne spekania
- konstrukcja dachu — drewniana — stan dostateczny
2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — dachdéwka karpiowka — stan dostateczny - ubytki dachéwki do naprawy
- orynnowanie — blacha ocynkowana — stan dostateczny — korozja rur spustowych do naprawy
- stolarka drzwiowa- drewniana — stan dobry
- stolarka okienna — drewniana — stan dobry
- wykonczenie wewnetrzne — stan dobry
3. Estetyka:

- elewacja — cegla licowa — stan dobry

VIII. Wnhnioski koncowe:
Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajdujg sie w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze jego

bezpieczne uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spelnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
— prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkdéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzZniejszymi

zmianami

Data nastepnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» pigcioletniej: pazdziernik 2022 rok

Leszno 31.10.2018 r 1
(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczgtka Oso%‘zeprowadzajqcej kontrolg)



I

A AveUnuUl Il UV &ULO/IP L UlHd J1.4V.4U10 1,

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z

2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z p6zniejszymi zmianami.

II.

III.

1v.

VI

Dane o0s6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery

dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP
(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnier) (nr uprawnier)

Informacje ogélne o obiekcie:

- obiekt: budynek garazowy nr 6

- adres: Baza Leszno ul. Lipowa 76

- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0.

- opis obiektu:  budynek murowany parterowy nie podpiwniczony z dachem
jednospadowym na konstrukcji drewnianej krytym papa, fundamenty
betonowe

- pow. zabudowy 386,40 m?

Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dziatania czynnikoéw
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktérych uszkodzenia moga
powodowac¢ zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczefistwa pozarowego, bezpieczefistwa $rodowiska.

b) instalacje i urzadzenia shuzgce ochronie srodowiska,

¢) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

Przed rozpoczgciem kontroli zapoznano sie z:
- protokol przegladu rocznego i piecioletniego nr 6/2017/B z dnia 31.10.2017 r
Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VIL.W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:

1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty —betonowe — stan dobry



- Sciany — murowane — stan dobry — nieliczne spekania
- konstrukcja dachu — drewniana — stan dostateczny
2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa na deskowaniu— stan dostateczny — do konserwacji
- obrobki blacharskie — blacha ocynkowana — stan dostateczny — do konserwacji
- orynnowanie — blacha ocynkowana — stan dostateczny — do konserwacji
- bramy - stalowe nowe stan dobry, stare — stan dostateczny — do konserwacji
- stolarka okienna — drewniana — stan dobry
- wykonczenie wewnetrzne — stan dostateczny
3. Estetyka:

- elewacja — tynk cem-wap malowany — stan dostateczny — ubytki i spekania do wyprawienia

VIII. Wnhnioski konicowe:
Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajagcym dalsze jego

bezpieczne uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Os$wiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spelnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
— prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkoéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi

zmianami

Data nast¢pnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok entign :  / 33/

Leszno 31.10.2018 r g = et T ot i L B s S T B P i
(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczgtka Osoby pr/e/prowadzajqcej kontrolg)



L.

PotoKot mr- 0772018782 dhia 3121022018

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z

2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z poézniejszymi zmianami.

IL.

III.

Iv.

VI

Dane os0b przeprowadzajgcych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery

dokumentow potwierdzajacych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP
(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnier) (nr uprawnier)

Informacje ogélne o obiekcie:

- obiekt: budynek garazowy nr 8

- adres: Baza Leszno ul. Lipowa 76

- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji sp. z o.0.

- opis obiektu:  budynek murowany parterowy nie podpiwniczony z dachem
jednospadowym na konstrukeji zelbetowej krytym papa, fundamenty
betonowe

- pow. zabudowy 147,50 m?

Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dziatania czynnikoéw
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktorych uszkodzenia moga
powodowac zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzgdzenia stuzace ochronie srodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

Przed rozpocz¢ciem kontroli zapoznano si¢ z:
- protokot przegladu rocznego i pigciletniego nr 7/2017/Bz dnia 31.10.2017 r
Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VII.W trakcie kontroli ustalono co nast¢puje:

1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty —betonowe — stan dobry



- §ciany — murowane — stan dobry — nieliczne spgkania
- konstrukcja dachu — zelbetowa— stan dobry
2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa na betonie— stan dobry
- obrobki blacharskie — blacha ocynkowana — stan dostateczny — do konserwacji
- orynnowanie — blacha ocynkowana — stan dostateczny — do konserwacji
- bramy - stalowe — stan dostateczny — do konserwacji/naprawy
- stolarka okienna — drewniana — stan dobry
- wykonczenie wewnetrzne — stan dostateczny
3. Estetyka:

- elewacja — tynk cem-wap malowany — stan dostateczny — ubytki i spekania do wyprawienia

VIII. Wnhnioski konicowe:
Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajduja si¢ w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze jego

bezpieczne uzytkowanie.

IX. Os$wiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spetnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
— prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych
uzytkowania budynkow mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z poOZniejszymi

zmianami

Data nastepnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» pigcioletniej: pazdziernik 2022 rok ; %

Leszno 31.10.2018 r o Wk wica Jagior. .oxekiel 49l ...
(miejscowosé i data) (podpis i pieczqtka Osoby ;/zeprowadzajqcej kontrolg)



I.

Protokol nr 08/2018/B z dnia 31.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z

2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami.

II.

I11.

Iv.

VI.

Dane os6b przeprowadzajacych Kkontrole oraz rodzaj uprawnien i numery
dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP
(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnier) (nr uprawnier)

Informacje ogélne o obiekcie:

- obiekt: wiata magazynowa nr 15
- adres: Baza Leszno ul. Lipowa 76
- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji sp. z o.0.

- opis obiektu:  budynek szkieletowy o konstrukcji stalowej parterowy nie podpiwniczony
z dachem jednospadowym na konstrukcji stalowej krytym plyta
warstwowg, fundamenty zelbetowe

- pow. zabudowy 175,90 m?

Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczgce dzialania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktorych uszkodzenia moga
powodowac¢ zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzgce ochronie srodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos$¢ do uzytkowania obiektu budowlanBego,

Przed rozpocz¢ciem kontroli zapoznano si¢ z:
- protokot przegladu rocznego i pigcioletniego nr 8/2017/B z dnia 19.09.2017 ¢
Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VIL.W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:

1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — zelbetowe — stan dobry



- $ciany — szkieletowe z plyt warstwowych — stan dobry —
- konstrukcja dachu — stalowa— stan dobry

2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — ptyta warstwowa — stan dobry

- obrobki blacharskie — blacha ocynkowana — stan dostateczny — do konserwacji
- orynnowanie — blacha ocynkowana — stan dostateczny — do konserwacji

- bramy - stalowe — stan dostateczny — do konserwacji

- stolarka okienna —stalowa — stan dobry

- wykonczenie wewnetrzne — stan dobry

3. Estetyka:

- elewacja — plyty warstwowe — stan dostateczny — do konserwacji

VIII. Whnioski konicowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej

wymienionych robot, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajagcym dalsze jego

bezpieczne uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany

przeglad spetnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku

— prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych

uzytkowania budynkow mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi

zmianami

Data nastepnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji

i przewodow:
» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok ng '- /

Leszno 31.10.2018 r g e B et
(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczqtka Osoby /‘zeprowadzajqcej kontrolg)
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Protokol nr 09/2018/B z dnia 31.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt lai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z

2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami.

II.

III.

1V.

VL

Dane os6b przeprowadzajacych Kkontrole oraz rodzaj uprawnien i numery
dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP
(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnien) (nr upravnien)

Informacje ogélne o obiekcie:

- obiekt: budynek biurowy nr 13
- adres: Baza Leszno ul. Lipowa 76
- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0.

- opis obiektu:  budynek murowany parterowy nie podpiwniczony z dachem ptaskim
krytym papa, na czgéci budynku dach o konstrukeji drewnianej, na
pozostalej stropodach zelbetowy, fundamenty zelbetowe

- pow. zabudowy 422,50 m?

Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczgce dziatania czynnikoéw
wystgpujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktorych uszkodzenia moga
powodowa¢ zagrozenie dla: bezpieczenistwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzgce ochronie Srodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

Przed rozpoczgciem kontroli zapoznano si¢ z:
- protokdt przegladu rocznego i piecioletniego nr 9/2017/B z dnia 19.09.2017 r
Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VIL.W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:

1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — zelbetowe — stan dobry
- $ciany — murowane — stan dobry —



- konstrukcja dachu — zelbetowa— stan dobry; drewniana — stan niedostateczny - zarwany nad
stotowka

2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — stan niedostateczny - przecieki z dachu- spekania
papy

- obrébki blacharskie — blacha ocynkowana powlekana— stan dobry

- orynnowanie — PCV — stan dobry

- drzwi — drewniane/PCV — stan dobry — do konserwacji

- stolarka okienna —PCV — stan dobry

- wykoneczenie wewnetrzne — stan dobry

3. Estetyka:

- elewacja — tynk cem-wap malowany - stan dostateczny - ubytki i spekania tynku

VIII. Whnioski koncowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej

wymienionych robdt, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze jego

bezpieczne uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcey:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany

przeglad spetnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku

— prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw

Wewngetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkoéw technicznych

uzytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdZniejszymi

zmianami

Data nastepnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji

i przewodow:
» rocznej - pazdziernik 2019 rok
» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok //

Leszno 31.10.2018 r | PRt ¢ N o) ook RIETRIEN Lt ML 1 el L
(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczgtka Osoby przepgrowadzajgcej kontrolg)
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Protokol nr 10/2018/B z dnia 31.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt lai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z

2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pézniejszymi zmianami.

II.

IIL.

Iv.

VI.

Dane os0b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery
dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP

(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnier) (nr uprawnien)

Informacje ogolne o obiekcie:

- obiekt: budynek warsztatowy/administracyjny nr 11
- adres: Baza Leszno ul. Lipowa 76
- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0.

- opis obiektu:  budynek murowany parterowy nie podpiwniczony z dachem ptaskim
krytym papa, o konstrukcji drewnianej, fundamenty zelbetowe

- pow. zabudowy 51,80 m?

Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy 1 niszczace dziatania czynnikéw
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktorych uszkodzenia moga
powodowa¢ zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstruke;ji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzgdzenia stuzace ochronie srodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny 1 przydatnos¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

Przed rozpocze¢ciem kontroli zapoznano si¢ z:
- protokoét przegladu rocznego i pigcioletniego nr 10/2017/B z dnia 19.09.2017 ¢
Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VIL W trakcie kontroli ustalono co nast¢puje:

1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — Zzelbetowe — stan dobry
- Sclany — murowane — stan dobry —
- konstrukcja dachu — drewniana — stan dostateczny



2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna na deskowaniu — stan dostateczny porosnigta mchem
do oczyszczenia
- obrébki blacharskie — blacha ocynkowana — stan dostateczny — do konserwacji
- orynnowanie — PCV — stan dostateczny — do konserwacji
- drzwi — drewniane — stan dobry
- stolarka okienna — PCV — stan dobry
- wykonczenie wewnetrzne — stan dobry
3. Estetyka:

- elewacja — tynk cem-wap malowany — stan dostateczny — ubytki tynku do wyprawienia

VIII. Wnhnioski koncowe:
Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze jego

bezpieczne uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcey:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sa zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spetnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
— prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkoéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi

zmianami

Data nastepnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok

Leszno 31.10.2018 r e e i R " iR LTS T
(miejscowosc i data) (podpis i pieczgtka Osoby 74prowadzajqcej kontrole)
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Protokél nr 11/2018/B z dnia 31.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z

2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pézniejszymi zmianami.

II.

II1.

IV.

VL

Dane o0s6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery
dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP
(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnien) (nr uprawnien)

Informacje ogolne o obiekcie:

- obiekt: budynek administracyjny nr 12
- adres: Baza Leszno ul. Lipowa 76
- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji sp. z 0.0.

- opis obiektu:  budynek murowany pigtrowy nie podpiwniczony z dachem
Jednospadowym krytym papa, o konstrukcji drewnianej, stropy zelbetowe,
na czesci budynku drewniane, fundamenty zelbetowe

- pow. zabudowy 216,00 m?

Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dziatania czynnikéw
wystgpujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktorych uszkodzenia moga
powodowa¢ zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzagce ochronie srodowiska,

¢) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano si¢ z:
- protoko! przegladu rocznego i pigcioletniego nr 11/2017/B z dnia 19.09.2017 r
Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VIL.W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:

1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — zelbetowe — stan dobry
- Sciany — murowane — stan dobry — nieliczne pekniecie
- stropy — zelbetowe — stan dobry, drewniane — stan dostateczny



- konstrukcja dachu — drewniana — stan dostateczny
- kominy — murowane z wktadem -stan dostateczny -ubytki tynku do wyprawienia
2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — stan dostateczny- porosnieta mchem do
oczyszczenia
- obréobki blacharskie — blacha powlekana — stan dostateczny — do konserwacji, zaslepi¢ otwory
- orynnowanie — blacha ocynkowana — stan dostateczny — do konserwacji
- drzwi —drewniane / stalowe — stan dostateczny - do konserwacji
- wykonczenie wewnetrzne — stan dobry

3. Estetyka:

- elewacja — tynk cem-wap malowany - stan dostateczny — ubytki tynku do wyprawienia

VIII. Wnioski koncowe:
Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajagcym dalsze jego

bezpieczne uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spetnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
— prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych
uzytkowania budynkéow mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z poOzniejszymi

zmianami

Data nastepnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:
» rocznej - pazdziernik 2019 rok
» pigcioletniej: pazdziernik 2022 rok mar in? T //
i ) /A

Leszno 31.10.2018 ¢ R AT / ....................
(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczgtka Osoby prz¢prowadzajgcej kontrolg)



Protokoél nr 12/2018/B z dnia 31.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

1. Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt lai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo budowlane ( Dz.U. z
2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pézniejszymi zmianami.

II. Dane os6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery
dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP
(imig i nazwisk) (rodzaj uprawniern) (nr uprawnien)

I11. Informacje ogélne o obiekcie:

- obiekt: budynek garazowy nr 9
- adres: Baza Leszno ul. Lipowa 76
- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji sp. z o.0.

- opis obiektu:  budynek murowany parterowy nie podpiwniczony z dachem ptaskim
krytym papa, o konstrukcji zelbetowej, fundamenty zelbetowe
- pow. zabudowy 99,50 m?
IV. Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dziatania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktérych uszkodzenia mogg
powodowaé zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzgce ochronie srodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

V. Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano si¢ z:
- protokol przegladu rocznego i pigcioletniego nr 12/2017/B z dnia 19.09.2017 r
V1. Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VILW trakcie kontroli ustalono co nastepuje:
1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — zelbetowe — stan dobry
- $ciany — murowane — stan dobry — peknigcie Sciany szczytowe;j
- konstrukcja dachu — zelbetowa — stan dobry



2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — stan dostateczny
- obrobki blacharskie — blacha ocynkowana — stan dostateczny — do konserwacji
- orynnowanie — PCV — stan dostateczny — do konserwacji
- drzwi — stalowe — stan dostateczny - do konserwacji
- wykonczenie wewnetrzne — stan dostateczny
3. Estetyka:

- elewacja — tynk cem-wap malowany - stan dostateczny — ubytki tynku do wyprawienia

VIII. Wnhnioski koncowe:
Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze jego

bezpieczne uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Os$wiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spelnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
— prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkdéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi

zmianami

Data nastepnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok

Leszno 31.10.2018 r

(miejscowos¢ i data)




L.

Protokol nr 13/2018/B z dnia 31.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt 1ai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z

2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdZniejszymi zmianami.

1I.

III.

1v.

VI.

Dane o0s6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery
dokumentow potwierdzajacych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP
(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnien) (nr uprawnien)

Informacje ogoélne o obiekcie:

- obiekt: budynek warsztat slusarski — magazyn sprzetu nr 1
- adres: Baza Leszno ul. Lipowa 76
- zarzadca: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji sp. z o0.0.

- opis obiektu:  budynek murowany parterowy z poddaszem nie podpiwniczony z dachem
dwuspadowym o konstrukcji drewnianej krytym dachowka, strop
drewniany, fundamenty murowane

- pow. zabudowy 83,80 m?

Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dziatania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktérych uszkodzenia moga
powodowa¢ zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzgce ochronie §rodowiska,

¢) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos$¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

Przed rozpocz¢ciem kontroli zapoznano si¢ z:
- protokdt przegladu rocznego i piecioletniego nr 13/2017/B z dnia 19.09.2017 r
Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VIL. W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:

1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — murowane — stan dobry
- §ciany — murowane - stan dobry



- strop — drewniany — stan dostateczny
- konstrukcja dachu — drewniana — stan dostateczny
2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — dachdéwka karpiowka — stan niedostateczny — ubytki dachowki
- obrobki blacharskie — blacha ocynkowana — stan dostateczny — do konserwacji
- orynnowanie — blacha ocynkowana — stan dostateczny — do konserwacji
- stolarka okienna — drewniana — stan dostateczny — do konserwacji
- bramy i drzwi — stalowe — stan dostateczny - do konserwacji
- wykonczenie wewnetrzne — stan dostateczny
3. Estetyka:

- elewacja — cegla licowa - stan dobry

VIII. Whnioski koncowe:
Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznos$ci wykonania wyzej
wymienionych robét, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze jego

bezpieczne uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spelnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt 1ai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
— prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi

zmianami

Data nastepnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:
» rocznej - pazdziernik 2019 rok
» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok . ~ /
Ly

Leszno 31.10.2018 r o S Bt £ B
(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczgtka Osoby pr?Zprowadzajqcej kontrolg)



I.

Protokol nr 14/2018/B z dnia 31.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt lai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z

2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami.

IL.

I1I.

IV.

VI.

Dane os6b przeprowadzajacych Kkontrole oraz rodzaj uprawnien i numery
dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP
(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnien) (nr uprawnien)

Informacje ogélne o obiekcie:

- obiekt: budynek warsztat mechaniczny nr 18
- adres: Baza Leszno ul. Lipowa 76
- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji sp. z 0.0.

- opis obiektu:  budynek murowany parterowy nie podpiwniczony z dachem ptaskim z
ptyt panwiowych na konstrukcji stalowej kryty papg, fundamenty
zelbetowe

- pow. zabudowy 363,60 m?

Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczgce dzialania czynnikéw
wystepujgcych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktérych uszkodzenia moga
powodowa¢ zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcii,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczefstwa srodowiska.

b) instalacje i urzgdzenia stuzace ochronie $rodowiska,

¢) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

Przed rozpocz¢ciem kontroli zapoznano sig z:
- protokot przegladu rocznego i pigcioletniego nr 14/2017/B z dnia 19.09.2017 r
Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VIL.W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:

1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — Zelbetowe — stan dobry
- $ciany — murowane - stan dobry
- konstrukcja dachu — zelbetowa — stan dobry



2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — stan dobry
- obrébki blacharskie — blacha ocynkowana — stan dobry
- orynnowanie — PCV — stan dobry
- stolarka okienna — stalowa — stan dostateczny — do konserwacji
- bramy i drzwi — stalowe — stan dobry
- wykonczenie wewnetrzne — stan dobry
3. Estetyka:

- elewacja — tynk cem-wap malowany - stan dobry

VIII. Wnhnioski koncowe:
Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajacym dalsze jego

bezpieczne uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcey:

Os$wiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spetnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
— prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z podZniejszymi

zmianami

Data nastepnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:
» rocznej - pazdziernik 2019 rok PRI
» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok : %A
Leszno 31.10.2018 r T tupsgidiisntod? ulica Jezigh! . 1) e
(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczqtka Osoby pré)rowadzajqcej kontrolg)



L.

Protokél nr 15/2018/B z dnia 31.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z

2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z p6zniejszymi zmianami.

II.

II1.

Iv.

VL

Dane o0s6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery
dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia:

I. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP
(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnien) (nr uprawnien)

Informacje ogolne o obiekcie:

- obiekt: budynek socjalno-magazynowy nr 17
- adres: Baza Leszno ul. Lipowa 76
- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0.

- opis obiektu:  budynek murowany parterowy nie podpiwniczony z dachem plaskim o
konstrukcji drewnianej z wigzaréw kratowych kryty papa na deskowaniu,
fundamenty Zelbetowe

- pow. zabudowy 665,30 m?

Zakres kontroli:

a) clementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dziatania czynnikéw
wystgpujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktorych uszkodzenia moga
powodowac zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenistwa srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzgce ochronie srodowiska,

¢) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano sie z:
- protoko! przegladu rocznego i pigcioletniego nr 15/2016 z dnia 03,11.2016 ¢
Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VIL.W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:

1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — zelbetowe — stan dobry
- $ciany — murowane — stan dobry
- konstrukcja dachu — drewniana — stan dostateczny



2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — stan dostateczny
- obrébki blacharskie — blacha ocynkowana — stan dobry
- orynnowanie — PCV — stan dobry
- stolarka okienna — PCV — stan dobry
- bramy i drzwi — stalowe/drewniane — stan dobry
- wykonczenie wewnetrzne — stan dobry
3. Estetyka:

- elewacja — tynk cem-wap malowany - stan dostateczny — spekania

VIII. Whnioski koncowe:
Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajagcym dalsze jego

bezpieczne uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spelnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt lai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
— prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi

zmianami

Data nastepnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:
A S

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok

Leszno 31.10.2018 r T o dimnistaing Hliea- fozpbi. JWERICI VNN L

/zeprowadzajqcej kontrolg)

(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczgtka Osoby



Protokdl nr 16/2018/B z dnia 31.10.2018 r

z okresowe] rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

I. Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt 1a1 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z
2016 roku poz. 290) 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami.

Il. Dane os6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery
dekumentéw potwierdzajacych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP
(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnien) (nr uprawnien)

III. Informacje ogolne o obiekcie:

- obiekt: budynek dyspozytornia nr 14
- adres: Baza Leszno ul. Lipowa 76
- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0.

- opis obiektu:  budynek murowany parterowy nie podpiwniczony z dachem plaskim o
konstrukcji zelbetowej kryty papg, fundamenty zelbetowe
- pow. zabudowy 39,10 m?
IV. Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczgce dzialania czynnikéw
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktorych uszkodzenia moga
powodowac zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzgce ochronie srodowiska,

¢) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

V. Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano si¢ z:
- protokdt przegladu rocznego i pigcioletniego nr 16/2017/B z dnia 19.09.2017 r
VI. Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VIL.W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:
1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — zelbetowe — stan dobry
- $ciany — murowane — stan dobry
- konstrukcja dachu — zelbetowa — stan dobry



2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — stan dostateczny — do oczyszczenia z lisci i mchu
- obrobki blacharskie — blacha ocynkowana — stan dobry
- orynnowanie — PCV — stan dostateczny -do naprawy potgczenia rury spustowej
- stolarka okienna — PCV — stan dobry
- drzwi — PCV — stan dobry
- wykonczenie wewngtrzne — stan dobry
3. Estetyka:

- elewacja — tynk cem-wap malowany - stan dobry

VIII. Wnhnioski koncowe:
Obiekt budowlany oraz instalacje 1 przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych rob6t, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajagcym dalsze jego

bezpieczne uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spelnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
— prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi

zmianami

Data nastepnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:
» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok nar inz. Pi /
i ¥ Flﬁ

Leszno 31.10.2018 r I ol e R R i
(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczgtka Osob/;n‘zeprowadzajqcej kontrolg)



Protokol nr 17/2018/B z dnia 31.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

I. Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt 1ai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z
2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdZniejszymi zmianami.

II. Dane o0s6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery
dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP

imie i nazwisk, rodzaj uprawnier nr uprawnier,
¢ 1 Up (P

II1. Informacje ogoélne o obiekcie:

- obiekt: budynek magazynowy nr 3
- adres: Baza Leszno ul. Lipowa 76
- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o.0.

- opis obiektu:  budynek murowany parterowy nie podpiwniczony z dachem ptaskim o
konstrukcji drewnianej kryty papa, fundamenty zelbetowe
- pow. zabudowy 136,20 m?
1V. Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dzialania czynnikow
wystepujgcych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktorych uszkodzenia moga
powodowa¢ zagrozenie dla: bezpieczefistwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzace ochronie Srodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatno$¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

V. Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano si¢ z:
- protokot przegladu rocznego i pigcioletniego nr 17/2017/B z dnia 19.09.2017 r
VI. Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VIL.W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:
1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — zelbetowe — stan dobry
- Sciany — murowane — stan dostateczny — spekania Sciany szczytowej i wiatrotapu
- konstrukcja dachu — drewniana — stan dostateczny



2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa na deskowaniu — stan dostateczny — do konserwacji
- obrébki blacharskie — blacha ocynkowana — stan dostateczny — do konserwacji
- orynnowanie — PCV — stan dobry -do konserwacji
- stolarka okienna — drewniana — stan dobry
- bramy i drzwi — stalowe / drewniane — stan dostateczny do konserwacji
3. Estetyka:

- elewacja — tynk cem-wap malowany — stan dostateczny -ubytki i peknigcia

VIII. Wnhnioski koncowe:
Obickt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajduja si¢ w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze jego

bezpieczne uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcey:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spelnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt lai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
— prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z podzniejszymi

zmianami

Data nastepnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:
» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» pigcioletniej: pazdziernik 2022 rok : | /

Leszno 31.10.2018 r | S ity JEUEE BB S1E S RSP
(miejscowosc i data) (podpis i pieczgtka OSm/ przeprowadzajqcej kontrolg)



L.

Protokol nr 18/2018/B z dnia 31.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt 1ai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z

2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami.

II.

III.

IV.

VL

Dane oséb przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery

dokumentow potwierdzajgcych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP
(imig i nazwisk) (rodzaj upravnier) (nr uprawnier)

Informacje ogélne o obiekcie:

- obiekt: budynek laboratorium

- adres: Baza Leszno ul. Lipowa 76

- zarzadca: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0.

- opis obiektu:  budynek murowany pietrowy nie podpiwniczony ze stropodachem
wentylowanym o konstrukcji zelbetowej kryty papa, stropy zelbetowe
fundamenty zelbetowe

- pow. zabudowy 346,30 m?

Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wpltywy i niszczace dziatania czynnikdéw
wystepujagcych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktorych uszkodzenia moga
powodowa¢ zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia sluzace ochronie srodowiska,

¢) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

Przed rozpocz¢ciem kontroli zapoznano si¢ z:
- protokot przegladu rocznego i pigcioletniego nr 18/2017/B z dnia 19.09.2018 r
Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie bylo

VIL.W trakcie kontroli ustalono co nast¢puje:

1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — zelbetowe — stan dobry



- $ciany — murowane — stan dobry — pekniecia Sciany szczytowej w kottowni, $lady podciggania
wody w $cianach kottowni-
- strop — zelbetowy -stan dobry- pekniecia tgczenia ptyt
- klatka schodowa — zelbetowa — stan dobry
- konstrukeja stropodachu — zelbetowa — stan dobry
2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — stan dobry
- obrobki blacharskie — blacha ocynkowana — stan dobry
- orynnowanie — PCV — stan dobry
- stolarka okienna — PCV — stan dobry
- drzwi — stalowe/ PCV — stan dobry
3. Estetyka:

- elewacja — tynk cienkowarstwowy na styropianie — stan dobry

VIII. Whnioski koncowe:
Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robdt, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze jego

bezpieczne uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spetnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
— prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi

zmianami

Data nast¢pnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:
» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok

Leszno 31.10.2018 r 1.

(miejscowos¢ i data)




Protokél nr 19/2018/B z dnia 31.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

I. Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt lai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z
2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami.

II. Dane o0s6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery
dokumentow potwierdzajgcych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP
(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnier) (nr uprawnien)

I11. Informacje ogélne o obiekcie:

- obiekt: maszt kratowy
- adres: Baza Leszno ul. Lipowa 76
- zarzadca: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw 1 Kanalizacji sp. z 0.0.

- opis obiektu:  maszt kratowy o konstrukcji stalowej z ksztaltownikow
goragcowalcowanych, na blokowym fundamencie zelbetowym

IV. Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczgce dzialania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktorych uszkodzenia moga
powodowac zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzgce ochronie srodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

V. Przed rozpocze¢ciem kontroli zapoznano si¢ z:
- protokot przegladu rocznego i pigcioletniego nr 19/2017/B z dnia 19.09.2017 r
V1. Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- bez uwag

VIL.W trakcie kontroli ustalono co nast¢puje:
1. Elementy konstrukcyjne:
- fundament — zelbetowy — stan dobry

- konstrukcja masztu — stalowa— stan dobry

2. Elementy wykonczeniowe:



- zabezpieczenie antykorozyjne — farba olejna — stan dobry

VIII. Whnioski konicowe:
Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo konieczno$ci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze jego

bezpieczne uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spelnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
— prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkow mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pozniejszymi

zmianami

Data naste¢pnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok

Leszno 31.10.2018 r e e e wliae JeAor. IWs RIENeDI
(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczqtka Osoby p%eprowadzajqcej kontrolg)



Protokol nr 20/2017/S z dnia 25.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

I. Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z
2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z p6ézniejszymi zmianami.

II. Dane os6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia:
1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP

(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnier) (nr uprawnier)

HI. Informacje ogolne o obiekcie:

- obiekt: budynek trafostacji nr 2
- adres: SUW Strzyzewice
- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o.0.

-opis obiektu:  budynek parterowy nie podpiwniczony z dachem ptaskim krytym papa,
stropodach wentylowany zelbetowy, fundamenty betonowe

- pow. zabudowy 117,20 m?

IV. Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczgce dzialania czynnikow
wystgpujgcych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktorych uszkodzenia mogg
powodowa¢ zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzace ochronie $rodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatno$¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

V. Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano si¢ z:
Protokdt przegladu rocznego i pigcioletniego nr 20/2017/S z dnia 15.09.2017 r
VI. Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

Nie wykonano

VILW trakeie kontroli ustalono co nastepuje:
1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — zelbetowe — stan dobry
- Sciany — murowane — stan dostateczny peknigcia $cian cokoty
- stropadach — zelbetowy — stan dobry



2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — stan dostateczny— do konserwacji
- obrobki blacharskie — blacha ocynkowana — stan dostateczny — do konserwacji
- orynnowanie — PCV — stan dostateczny- do konserwacji
- stolarka okienna — drewniana — stan dobry — do malowania
- drzwi i bramy — stalowe — stan dobry — do malowania
- inne — kratki wentylacyjne stropodachu -brak — do uzupetnienia
3. Estetyka:

- elewacja — tynk cem-wap. malowany — stan dobry
- maskownica — blacha dachowkowa na konstrukeji stalowej — stan dobry

VIII. Wnhnioski koncowe:
Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajdujg sie w stanie technicznym, zapewniajagcym dalsze jego

bezpieczne uzytkowanie.

IX. O$wiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spetnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania

budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pézniejszymi zmianami

Data nastepnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok Kx

Leszno 25.10.2018 r oy / ......... R

(miejscowosc i data) (podpis i pieczqtka Osgpy przeprowadzajgcej kontrolg)



L.

Protokol nr 21/2018/S z dnia 25.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt 1ai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z

2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami.

I

111.

Iv.

VI.

Dane oséb przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia:
1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP

(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnien) (nr uprawnien)

Informacje ogélne o obiekcie:

- obiekt: budynek garazowy
- adres: SUW Strzyzewice
- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0.

- opis obiektu:  budynek parterowy nie podpiwniczony z dachem ptaskim krytym papa,
stropodach niewentylowany zelbetowy, fundamenty betonowe
Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dziatania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktérych uszkodzenia mogg
powodowa¢ zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenistwa srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzgce ochronie srodowiska,

c¢) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatno$¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano si¢ z:

- Protokoét przegladu rocznego i piecioletni nr 21/2017/S z dnia 15.09.2017 r

Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- bez uwag

VIL.W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:

1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — zelbetowe — stan dobry
- Sciany — murowane — stan dobry
- stropadach — zelbetowy — stan dobry



2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — stan dobry
- obrdbki blacharskie — blacha ocynkowana — stan dobry
- orynnowanie — PCV — stan dobry
- stolarka okienna — PCV- stan dobry
- drzwi 1 bramy — stalowe — stan dobry
3. Estetyka:

- elewacja — tynk cienkowarstwowy na styropianie — stan dobry
- maskownica — blacha dachéwkowa na konstrukeji stalowej — stan dobry

VIII. Wnhnioski koncowe:
Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze jego

bezpieczne uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spelnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania

budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z p6Zniejszymi zmianami

Data nast¢pnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok & ., A i

Leszno 25.10.2018 r [P L Lk e St A T
(miejscowosc i data) (podpis i pieczgtka Os% przeprowadzajgcej kontrolg)



Protokol nr 22/2018/S z dnia 25.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

I. Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt 1a1 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z
2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami.

II. Dane 0s6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentéw
potwierdzajgcych uprawnienia:
1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP

(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnier) (nr uprawnien)

II1. Informacje ogolne o obiekcie:

- obiekt: zbiorniki wody czystej nr 5/nr 6
- adres: SUW Strzyzewice
- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp. z o.0.

- opis obiektu:  zbiornik zelbetowy naziemny o rzucie kotowym przykryty ptyta
zelbetows, plyta fundamentowa zelbetowa, Sciany ostonowe murowane

IV. Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczgce dziatania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktérych uszkodzenia moga
powodowa¢ zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenistwa srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzace ochronie srodowiska,

¢) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnosé¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

V. Przed rozpocz¢ciem kontroli zapoznano si¢ z:
- protoko! kontroli rocznej i pigcioletniej nr 24/2017/B z dnia 15.09.2017 r
V1. Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VIL. W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:
1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty ~ ptyta zelbetowa — stan dobry
- $ciany — zelbetowe — stan dobry
- Sciany ostonowe — murowane z cegly/ cegly klinkierowej - stan dostateczny -pekniecia



- plyta gérna — zelbetowa — stan dobry
- obudowa wtazu — murowana cegta klinkierowa — stan dobry
2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — stan dostateczny — zapadniecia i wybrzuszenia, brak
odpowietrzenia
- obrobki blacharskie — blacha ocynkowana — stan dostateczny — do konserwacji
- orynnowanie — blacha ocynkowana — stan dostateczny — do konserwacji i regulacji
- drzwi — stalowe — stan dobry
- pomosty i drabiny — stalowe -stan dobry
3. Estetyka:

- elewacja — tynk cem-wam. malowany — stan dostateczny — ztuszczenia i ubytki
- maskownica — blacha dachéwkowa na konstrukcji stalowej — stan dobry

VIII. Whnioski konicowe:
Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo Kkonieczno$ci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze jego

bezpieczne uzytkowanie.

IX. Oswiadeczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spelnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania

budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami

Data nast¢pnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2018 rok

» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok A //

Leszno 25.10.2018 r = e e P Io R i
(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczgtka Os% przeprowadzajqcej kontrolg)



L

F o 2048 'l( :
Protokél nr 23/2018/S z dnia 15:092647r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt la 1 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z

2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami.

II.

I11.

Iv.

VL

Dane 0so0b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentéw

potwierdzajacych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP
(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnien) (nr uprawnier)

Informacje ogoélne o obiekcie:

- obiekt: budynek filtréw nr 1 / budynek zaplecza technicznego nr 3

- adres: SUW Strzyzewice

- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0.

- opis obiektu:  budynek filtrow: parterowy murowany, podpiwniczony z dachem plaskim,
krytym papa na konstrukcji stalowej, strop zelbetowy, fundamenty
zelbetowe
budynek filtrow: pigtrowy murowany, cz¢sciowo podpiwniczony z
dachem ptlaskim, krytym, strop i stropodach zelbetowy, fundamenty
zelbetowe

- pow. zabudowy: 822,0 m?

Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dzialania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktérych uszkodzenia moga
powodowa¢ zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa Srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia shuzgce ochronie §rodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i1 przydatnos$¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

Przed rozpocz¢ciem kontroli zapoznano si¢ z:
- protokdt kontroli rocznej i pi¢cioletniej nr 25/2017/B z dnia 15.09.2017 r
Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VIL.W trakeie kontroli ustalono co nastepuje:

1. Elementy konstrukcyjne:



- fundamenty — zelbetowe — stan dobry
- Sciany — murowane — stan dostateczny — peknigcie dylatacji budynkow
- stropy - zelbetowe — stan dobry
- klatka schodowa — zelbetowa — stan dobry
- stropodach bud. technicznego — zelbetowy — stan dobry
- konstrukcja dachu budynku filtrow — wigzary stalowe — stan dostateczny — korozja elementow
stalowych do konserwacji
- konstrukcja dachu w czgsci kaskady— wigzary stalowe — stan zty — znaczna korozja elementow
stalowych - do zabezpieczenia antykorozyjnego
- posadzka betonowa w czesci kaskady do naprawy
2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — stan dobry

- obrobki blacharskie — blacha ocynkowana — stan dostateczny — do konserwacji
- orynnowanie — PCV — stan dostateczny — do konserwacji

- drzwi i bramy — stalowe/AL — stan dobry

- stolarka okienna — PCV/drewniana — stan dobry — drewniane do konserwacji

3. Estetyka:

- elewacja — tynk cem-wam. malowany — stan dobry — pekniecie na dylatacji budynkow
- maskownica — blacha dachoéwkowa na konstrukcji stalowej — stan dobry
- wykonczenie wewnetrzne — stan dobry

VIII. Whnioski koncowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznos$ci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

-Pilna konserwacja antykorozyjna konstrukcji dachowej czesci kaskady

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i Zze wykonany
przeglad spetnia Wymagania art. 62 ust. 1 pkt 1ai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania

budynkow mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z p6Zniejszymi zmianami

Data naste¢pnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2018 rok

» pigcioletniej: pazdziernik 2022 rok L ‘

Leszno 25.10.2018 r 1. ......u.lcg | bl e I
(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczqu//Osoby przeprowadzajgeej kontrolg)



AY. 1o, 2o1g
Protokol nr 24/2018/S z dnia 2%09:264+7r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

I. Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt la i1 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z
2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami.

II. Dane os6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentow
potwierdzajacych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP
(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnien) (nr uprawnien)

II1. Informacje ogdlne o obiekcie:

- obiekt: budynek trafostacji las
- adres: SUW Strzyzewice
- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0.

-opis obiektu:  budynek parterowy nie podpiwniczony z dachem ptaskim krytym papa,
stropodach wentylowany zelbetowy, fundamenty betonowe

IV. Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wpltywy i niszczace dziatania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktorych uszkodzenia moga
powodowac zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstruke;ji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzgce ochronie srodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos$é do uzytkowania obiektu budowlanego

V. Przed rozpocz¢ciem kontroli zapoznano si¢ z:
- Protokot przegladu rocznego i pigcioletniego nr 24/2017/S z dnia 27.09.2017 r
V1. Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VIL. W trakeie kontroli ustalono co nastepuje:
1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — zelbetowe — stan dobry
- $ciany — murowane z cegly klinkierowej — stan dobry
- stropadach — zelbetowy — stan dobry



2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — zasypana igliwiem— stan dostateczny— do
konserwacji
- obrobki blacharskie — blacha ocynkowana — stan dostateczny — do konserwacji
- orynnowanie — PCV — stan dostateczny- do konserwacji
- drzwi i bramy — stalowe — stan dobry — do malowania
3. Estetyka:

- elewacja — cegta klinkierowa — stan dobry
- wykonczenie wewnetrzne — stan dostateczny

VIII. Whnioski konicowe:
Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajduja si¢ w stanie technicznym, zapewniajagcym dalsze jego

bezpieczne uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spelnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt 1ai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania

budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z p6zniejszymi zmianami

Data nast¢pnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2018 rok

» pigcioletniej: pazdziernik 2022 rok mar i ' /’

Leszno 25.10.2018 3 AT T e e e e e
(miejscowosc¢ i data) (podpis i pieczqtka O%yy przeprowadzajgcej kontrolg)
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25,100, 2ot @

Protokél nr 25/2018/K z dnia 276920+7r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt lai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z

2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdZniejszymi zmianami.

II.

1.

V.

VL

Dane oséb przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentow

potwierdzajgcych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP
(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnier) (nr uprawnier)

Informacje ogolne o obiekcie:

- obiekt: zbiorniki wody czystej nr 3

- adres: Stacja Uzdatniania Wody Karczma Borowa

- zarzadca: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw 1 Kanalizacji sp. z 0.0.

- opis obiektu:  zbiorniki zelbetowe monolityczne o rzucie kotowym, na plycie Zelbetowej,
czgsSciowo zaglebione, przysypane gruntem

Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dzialania czynnikoéw
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktorych uszkodzenia moga
powodowa¢é zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzace ochronie srodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

Przed rozpocz¢ciem kontroli zapoznano si¢ z:
- protokot kontroli rocznej 1 pigcioletniej nr 25/2017/K z dnia 27.09.2017 ¢
Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VII. W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:

1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — ptlyta zelbetowa — stan dobry brak oznak uszkodzen

- $ciany — zelbetowe monolityczne/ — stan dobry brak oznak uszkodzen

- Sciany obudowy wiazu — cegta klinkierowa stan dobry - peknigcia potaczenia murkdw
oporowych

- dach zelbetowy -stan dobry



2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa na lepiku — stan dostateczny — odspojenia papy do konserwacji
- obrobki blacharskie — blacha powlekana — stan dostateczny — do konserwacji

- drzwi— stalowe — stan dobry — do konserwacji

- schody stalowe -do konserwacji

VIII. Whnioski konicowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajacym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcey:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spelnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt lai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania

budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z p6zniejszymi zmianami

Data nast¢pnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» pigcioletniej: pazdziernik 2022 rok n /\ ‘

Leszno 25.10.2018 r s P e e ol £
(miejscowosé i data) (podpis i pieczqtka (Jsoby przeprowadzajgcej kontrolg)
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25,10 21 8

Protokol nr 26/2018/K z dnia 27092047 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z

2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzZniejszymi zmianami.

IL.

IIL.

IV.

VI

Dane 0s6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia:
1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP

(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnien) (nr uprawnier)

Informacje ogolne o obiekcie:

- obiekt: zbiorniki wody poplucznej nr 2
- adres: Stacja Uzdatniania Wody Karczma Borowa
- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp. z o.0.

- opis obiektu:  zbiorniki Zelbetowe monolityczne prostokatne, na plycie zelbetowej,
czesciowo zaglebione, obsypane gruntem

Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dzialania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktdrych uszkodzenia moga
powodowaé zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukceji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzace ochronie srodowiska,

¢) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano si¢ z:
- protokot kontroli rocznej 1 pigcioletniej nr 26/2018/K z dnia 27.09.2017 v
Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VII. W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:

1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — plyta zelbetowa - stan dobry brak oznak uszkodzen
- Sciany — zelbetowe monolityczne/ — stan dobry — powierzchniowa karbonatyzacja betonu
- podesty - zelbetowe monolityczne — stan dostateczny- ztuszczenia betonu

- Elementy wykonczeniowe:



- posadzki - betonowe — stan dostateczny — pekniecia, ubytki i ztuszczenia powierzchni

Estetyka:

- porecze, balustrady, wsporniki — korozja elementéw stalowych

VIII. Whnioski koficowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo konieczno$ci wykonania wyzej
wymienionych robdt, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcey:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sa zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spelnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania

budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami

Data nast¢pnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok
» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok L K

Leszno.25.10.2018 e g2, Sty alica Jegte- B ey

(miejscowosc i data) (podpis i pieczqtka Osoby przeprowadzajgcej kontrole)




25 .10, 2018 é\
Protokél nr 27/2018/K z dnia 27:69261%r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

I. Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z
2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z p6Zniejszymi zmianami.

II. Dane os6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentow
potwierdzajacych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP
(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnien) (nr uprawnien)

IIL. Informacje ogélne o obiekcie:

- obiekt: budynek filtréw nr 1
- adres: SUW Karczma Borowa
- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i1 Kanalizacji sp. z o.0.
- opis obiektu: budynek parterowy murowany, czgsciowo zaglebiony w gruncie z dachem

ptaskim, krytym papg termozgrzewalng, stropodach zelbetowy,
fundamenty zelbetowe

- pow. zabudowy: 432,0 m?

IV. Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dziatania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktdrych uszkodzenia moga
powodowac zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa Srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzace ochronie srodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnosé do uzytkowania obiektu budowlanego,

V. Przed rozpocz¢ciem kontroli zapoznano sig¢ z:
- protokot kontroli rocznej i pigcioletniej nr 27/2017/K z dnia 27.09.2018 r
VI. Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VIL. W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:
1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — zelbetowe — stan dobry



- $§ciany — murowane — stan dobry
- stropodach — zelbetowy — stan dobry
- konstrukcja dachu budynku filtréw — wigzary stalowe — stan dobry—

2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — stan dobry, nad halg filtrow dostateczny - po
naprawie
- obrébki blacharskie — blacha ocynkowana — stan dostateczny — do konserwacji
- orynnowanie — PCV — stan dobry — do konserwacji
- drzwi i bramy — stalowe/AL — stan dobry
- stolarka okienna — PCV- stan dobry
3. Estetyka:

- elewacja — tynk cem-wam. malowany — stan dobry
- wykonczenie wewngtrzne — stan dobry
- brak kratek wentylacyjnych stropodachu

VIII. Whnioski koncowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robét, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajacym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Os$wiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spelnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania

budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami

Data nast¢pnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodoéw:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok
» pigcioletniej: pazdziernik 2022 rok PSR FRURE %/;\

Leszno 25.10.2018 r s s timaigt B s 13 o il s o somooiiien
(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczqtka O%V przeprowadzajgeej kontrolg)



Protokol nr 28/2018/H z dnia 17.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

1. Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt 1ai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z
2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pézniejszymi zmianami.

II. Dane os6b przeprowadzajgcych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentow
potwierdzajacych uprawnienia:
1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP

(imig i nazwisk) (rodzaj uprawniern) (nr upravwnien)

II1. Informacje ogolne o obiekcie:

- obiekt: osadniki wstgpne nr 5./5.2
- adres: Oczyszczalnia Henrykowo
- zarzadca: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow 1 Kanalizacji sp. z 0.0.

- opis obiektu:  zbiorniki zelbetowe monolityczne o rzucie kotlowym, na ptycie zelbetowej,
czesciowo zaglebione , obsypane gruntem

IV. Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wptywy i niszczace dzialania czynnikéw
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktérych uszkodzenia moga
powodowaé zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzgdzenia stuzace ochronie srodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnosé do uzytkowania obiektu budowlanego,

V. Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano si¢ z:

- protokoét kontroli rocznej i pigcioletniej nr 28/2017/H z dnia 12.09.2017 ¢
VI. Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- brak zalecen konstrukcji
VII. W trakcie kontroli ustalono co nastgpuje:

1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — plyta zelbetowa — stan dobry
- §ciany — zelbetowe monolityczne/ — stan dobry — pgkniecia korony biezni
- elementy stalowe — stan dobry

VIII. Whnioski koncowe:



Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robét, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

IX. Os$wiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spetnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania

budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z p6zniejszymi zmianami

Data nastepnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» pigcioletniej: pazdziernik 2022 rok

Leszno 17.10.2018¢ ORSRITRE -0 | iR

(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczqtka Osoby przeprowadzajgcej kontrolg)




L.

¥, 12 2016/
Protokél nr 29/201%/H z dnia 12:69:2617r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt lai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U.z

2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkoéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami.

II.

1.

IV.

VI.

Dane 0séb przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentow
potwierdzajacych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP
(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnien) (nr uprawnien)

Informacje ogélne o obiekcie:

- obiekt: zespol krat mechanicznych nr 3, piaskownik nr 4
- adres: Oczyszczalnia Henrykowo
- zarzadca: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0.

- opis obiektu:  zespot krat mechanicznych: budynek pigtrowy o konstrukeji mieszanej,
$ciany murowane, stupy zelbetowe, strop zelbetowy monolityczny,
fundamenty zelbetowe, konstrukcja dachu stalowa z wypelnieniem
poliwgglanem komorowym

Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dziatania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktorych uszkodzenia moga
powodowaé zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukciji,
bezpieczefistwa pozarowego, bezpieczenstwa Srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzgce ochronie srodowiska,

¢) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano si¢ z:
- protokét kontroli rocznej i pigcioletniej nr 29/2017 z dnia 12.09.2017 r
Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VIL.W trakcie kontroli ustalono co nast¢puje:

. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — zelbetowe — stan dobry

- éciany — zelbetowe monolityczne/murowane — stan dobry — rysy powierzchniowe
- stropy - zelbetowe monolityczne — stan dobry

- konstrukcja dachu — stalowa -stan dobry



- schody zewngtrzne — zelbetowe — stan dostateczny — spekania i ubytki betonu w podporach
zelbetowych

2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — poliweglan komorowy — stan dobry
- obrobki blacharskie — blacha powlekana korozja — stan dostateczny — do konserwacji
- drzwi i bramy — stalowe — stan dobry

- stolarka okienna — PCV- stan dobry drewntane-dokomserwacyi

- posadzki - betonowe — stan dostateczny — peknigceia, ubytki i zhuszczenia powierzchni

3. Estetyka:

- elewacja — tynk cem-wam. malowany — stan dostateczny — pekniecia, zacieki
- porgcze balustrady itp.- stalowe — korozja elementow stalowych
- wykonczenie wewngtrzne — stan dostateczny

VIII. Whnioski koficowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo konieczno$ci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajduja si¢ w stanie technicznym, zapewniajacym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spetnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania

budynkoéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami

Data nast¢pnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» pigcioletniej: pazdziernik 2022 rok g inz / e

Leszno 17.10.2018 r [ L PO sl e T g e
(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczgtka Osoby /zeprowadzajqcej kontrolg)



F.10.20(8

Protokol nr 30/2018/H z dnia 12:09.2017¢

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu Budowlanego,

I. Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z
2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z péZniejszymi zmianami.

II. Dane oséb przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP
(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnien) (nr uprawnien)

III. Informacje ogélne o obiekcie:

- obiekt: pompownia gltéwna nr 2
- adres: Oczyszczalnia Henrykowo
- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0.

- opis obiektu:  budowla o konstrukeji zelbetowej monolitycznej, wyposazenie
technologiczne stalowe

IV. Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dziatania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktorych uszkodzenia mogg
powodowa¢ zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczefistwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzgce ochronie srodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatno$¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

V. Przed rozpocz¢ciem kontroli zapoznano si¢ z:

- protokot kontroli rocznej i piecioletniej nr 30/2017/H z dnia 12.09.2017r
VI. Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano
VILI. W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:

1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — ptyta zelbetowa — stan dobry

- Sciany — zelbetowe monolityczne — stan dobry —

- podesty - zelbetowe monolityczne — stan dostateczny- ztuszczenia betonu

- schody i pomosty— stalowe— stan dostateczny — korozja elementow nos$nych

2. Elementy wykonczeniowe:



- posadzki - betonowe — stan dostateczny — peknigcia, ubytki i ztuszczenia powierzchni

3. Estetyka:

- porecze, balustrady, wsporniki — korozja elementdéw stalowych

VIII. Wnioski koncowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robét, znajdujg sie w stanie technicznym, zapewniajacym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcey:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spetnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania

budynkow mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami

Data nastepnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok

Leszno 17.10.2018 r Vit usiaons o st i b § R R s mimimiistoesi
(miejscowosc i datay) (podpis i pieczqtka Osoby %prowadzajqcej kontrolg)



I.

Protokol nr 31/2018/H z dnia 17.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt lai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z

2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdZniejszymi zmianami.

IL.

IIL.

Iv.

VI

Dane oséb przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentow
potwierdzajacych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP

(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnier) (nr uprawnien)

Informacje ogoélne o obiekcie:

- obiekt: sktadowisko nr 19
- adres: Oczyszczalnia Henrykowo
- zarzadca: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdéw 1 Kanalizacji sp. z 0.0.

- opis obiektu:  budowla o konstrukcji zelbetowej monolityczne;,

Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dziatania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktorych uszkodzenia moga
powodowa¢ zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa $rodowiska.

b) instalacje i urzadzenia shuzace ochronie srodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano si¢ z:
- protokét kontroli rocznej i pigcioletniej nr 31/2017/H z dnia 12.09.2017r
Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VIL. W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:

1. Elementy konstrukcyjne:

- Sciany — zelbetowe monolityczne na nasypie ziemnym - stan dostateczny — ubytki i
wyszczerbienia betonu

- posadzki — zelbetowe monolityczne na podsypce piaskowej — stan dostateczny ~ ubytki i
wyszczerbienia betonu

- Elementy wykonczeniowe:

- bariery ochronne — stalowe - stan dobry — do konserwacji



-Estetyka:

- zniszczone otoczenie wywotane ruchem cig¢zkich pojazdow

VIII. Whnioski koncowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcey:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spelnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania

budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pézniejszymi zmianami

Data nastepnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok
» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok D1 /Mt

Leszno 17.10.2018 r b oath ity Jica Tezbrt.okis

(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczgtka Osoby pyteprowadzajqcej kontrolg)



I.

AV 10. 208
Protokél nr32/2019/H z dnia 12:09:2017r /\

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt la1 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z

2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 roku w sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z p6zniejszymi zmianami.

II.

I11.

IV.

VI

Dane 0s6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentow
potwierdzajacych uprawnienia:
1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP

(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnieri) (nr uprawnien)

Informacje ogélne o obiekcie:

- obiekt: pompownia osadoéw surowych nr 7
- adres: Oczyszczalnia Henrykowo
- zarzadca: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji sp. z 0.0.

- opis obiektu:  budynek parterowy o konstrukeji tradycyjnej, Sciany murowane, strop
zelbetowy, fundamenty zelbetowe,

Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczgce dzialania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktérych uszkodzenia moga
powodowac zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzgdzenia stuzgce ochronie srodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano sig z:
- protokol kontroli rocznej i pigcioletniej nr 32/2017/H z dnia 12.09.2017r
Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VIL. W trakcie kontroli ustalono co nast¢puje:

1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — zelbetowe — stan dobry
- $ciany —/murowane — stan dobry — rysy powierzchniowe
- stropy - zelbetowe monolityczne — stan dobry

2. Elementy wykonczeniowe:



- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — stan dobry
- obrébki blacharskie — blacha powlekana — stan dostateczny — do konserwacji
- drzwi— PCV — stan dobry
- stolarka okienna — PCV— stan dobry
- posadzki — ptytki ceramiczne — stan dostateczny — peknigcia, ubytki fugi
3. Estetyka

- elewacja — tynk cem-wam. malowany — stan dostateczny — pekniecia, zacieki

- wykonczenie wewnetrzne — stan dostateczny

VIII. Whnioski koncowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robdt, znajdujg sie w stanie technicznym, zapewniajacym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawey:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spetnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania

budynkow mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdZniejszymi zmianami

Data nastepnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» pigcioletniej: pazdziernik 2022 rok

Leszno 17.10.2018 r I ; ,
(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczgtka Osoby pfzeprowadzajgcej kontrolg)



I.

Protokél nr 33/2018/H z dnia 17.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt lai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z

2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pézniejszymi zmianami,

1I.

1.

IV.

VI

Dane 0s6b przeprowadzajgcych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentow
potwierdzajacych uprawnienia: '

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP

(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnien) (nr uprawnien)

Informacje ogoélne o obiekcie:

- obiekt: otwarta komora fermentacyjna nr 13
- adres: Oczyszczalnia Henrykowo
- zarzadca: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0.

- opis obiektu:  zbiornik Zelbetowy monolityczne o rzucie kolowym, na plycie zelbetowe;,
na gruncie, ocieplony, ostoniety blachg trapezowg na konstrukcji stalowej,
pomost roboczy zelbetowy, klatka schodowa stalowa

Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczgce dzialania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktorych uszkodzenia moga
powodowa¢ zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzgdzenia stuzace ochronie srodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatno$¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

Przed rozpocz¢ciem kontroli zapoznano si¢ z:
- protokét kontroli rocznej i pigcioletniej nr 33/2017/H z dnia 12.09.2017r
Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

- W trakeie kontroli ustalono co nastepuje:
1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — ptyta zelbetowa — stan dobry
- §ciany — zelbetowe monolityczne/ — stan dobry- rysy i mikrope¢knigcia skurczowe,



- pomost roboczy - zelbetowy — zluszczenia i ubytki betonu, miejscowe odstonigcie
zbrojenia
- klatka schodowa — stalowa — korozja elementow stalowych

2. Estetyka:

- elewacja -blacha trapezowa powlekana — stan dobry
- porecze balustrady itp.- stalowe — korozja elementow stalowych

VII.Whnioski koncowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

VIII. Oswiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spetnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania

budynkow mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z p6zniejszymi zmianami

Data nastepnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok

Leszno 17.10.2018 r J%

(miejscowosc i data)




Protokét nr 34/2018/H z dnia 17.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

I. Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt lai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z
2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami.

II. Dane os6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentow
potwierdzajacych uprawnienia:
1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP

(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnier) (nr uprawnien)

II1. Informacje ogolne o obiekcie:

- obiekt: zageszczacz osadow nr 11 inr 12
- adres: Oczyszczalnia Henrykowo
- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji sp. z 0.0.

- opis obiektu:  zbiornik o konstrukeji zelbetowej monolitycznej, o rzucie kotowym,
czg$ciowo zaglebiona, obsypana ziemig

IV. Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dziatania czynnikéw
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktorych uszkodzenia mogg
powodowac zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa Srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzgce ochronie srodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos$¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

V. Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano si¢ z:

- protokot kontroli rocznej i pigcioletniej nr 34/2017/H z dnia 12.09.2017r
VI. Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano
VIL.W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:

1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — ptyta zelbetowa — stan dobry

- $ciany ~ zelbetowe monolityczne — stan dobry — ubytki
zhuszezenia betonu na koronie

- pomosty— stalowe— stan dobry — korozja elementéw nosnych



2. Estetyka:

- porecze, balustrady, wsporniki — korozja elementdéw stalowych

VIII. Whnioski koncowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robét, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sa zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spetnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania

budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 8§36) z p6Zniejszymi zmianami

Data nastepnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» pigcioletniej: pazdziernik 2022 rok

Leszno 17.10.2018 r L i e ae s s - RSO0 < AR A
(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczqtka Osoby/przeprowadzajqcej kontrolg)



AF10. 2008
Protokol nr 35/2018/H z dnia 12:69:2017r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu buidowlanego,

I. Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt lai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z
2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzZniejszymi zmianami.

II. Dane os6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentéow
potwierdzajgcych uprawnienia:
1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP

(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnien) (nr uprawnien)

II1. Informacje ogélne o obiekcie:

- obiekt: stacja odwadniania osadu nr 10
- adres: Oczyszczalnia Henrykowo
- zarzadca: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0.

- opis obiektu:  budynek parterowy o konstrukcji mieszanej, §ciany murowane, stupy
zelbetowe, strop zelbetowy , fundamenty zelbetowe

IV. Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wptywy i niszczace dzialania czynnikow
wystepujgcych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktérych uszkodzenia moga
powodowa¢ zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzgce ochronie srodowiska,

¢) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

V. Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano sig¢ z:

- protokdét kontroli rocznej i pigcioletniej nr 35/2017/H z dnia 12.09.2017r
V1. Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano
VIL. W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:

1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — zelbetowe — stan dobry

- $ciany — zelbetowe monolityczne/murowane — stan dobry —rysy na poziomie stropodachu
- stupy/ podciggi — zelbetowe — stan dobry — peknigcia na poziomie spawow montazowych
stupow

- stropodach - zelbetowy monolityczne — stan dobry



2. Elementy wykonczeniowe:
- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — stan dostateczny — do konserwacji
- obrobki blacharskie — blacha powlekana — stan dostateczny — do konserwacji
- podstawy wentylatorow — blacha ocynkowana -stan dostateczny — korozja
- orynnowanie — PCV — stan dobry
- drzwi - PCV- stan dobry

- stolarka okienna — PCV— stan dobry drewntane-dokonserwacit

- posadzki — plytki ceramiczne — stan dostateczny — pekniecia, ubytki fug

3. Estetyka:

- elewacja — tynk cem-wam. malowany — stan dostateczny — pekniecia, ubytki tynku
- maskownica -blacha trapezowa -stan dobry
- wykonczenie wewnetrzne — stan dostateczny

VIII. Whnioski koncowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo konieczno$ci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajduja si¢ w stanie technicznym, zapewniajacym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

IX. Os$wiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spelnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt lai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania

budynk6éw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami

Data nast¢pnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» pigcioletniej: pazdziernik 2022 rok Lledihos / Mitelskki

Leszno 17.10.2018 r L e et ' 1 e R
(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczqtka Osobyjprzeprowadzajgcej kontrolg)




L

Protokol nr 36/2018/H z dnia 17.10.2018

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt lai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z

2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdZniejszymi zmianami.

1I.

118

Iv.

VL.

Dane oséb przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentow

potwierdzajacych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP
(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnier) (nr uprawnier)

Informacje ogdlne o obiekcie:

- obiekt: osadniki wtdrne nr 16.1/16.2

- adres: Oczyszczalnia Henrykowo

- zarzadca: Miejskie Przedsi¢gbiorstwo Wodociggdw 1 Kanalizacji sp. z 0.0.

- opis obiektu:  zbiorniki Zelbetowe monolityczne o rzucie kotowym, na ptycie zelbetowe;,
czesciowo zaglebione, obsypane gruntem

Zakres kontroli:

a) clementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dziatania czynnikéw
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktérych uszkodzenia moga
powodowa¢é zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje 1 urzadzenia stuzace ochronie $rodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatno$¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano si¢ z:

- protokot kontroli rocznej i pigcioletniej nr 36/2017/H z dnia 12.09.2017r
Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- brak uwag

- W trakcie kontroli ustalono co nast¢puje:

1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — ptyta zelbetowa — stan dobry
- Sciany — zelbetowe monolityczne/ — stan dobry- peknigcia korony biezni
-elementy stalowe — stan dobry



VII.Whnioski koncowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajacym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

VIII. Oswiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spetnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania

budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami

Data naste¢pnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» pigcioletniej: pazdziernik 2022 rok

Leszno 17.10.2018 r 1. : .
(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczgtka Osoby pyteprowadzajgcej kontrolg)



Protokol nr 37/2018/H z dnia 17.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

I. Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt lai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z
2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami.

II. Dane oséb przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentow
potwierdzajacych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP
(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnien) (nr uprawnier)

I11. Informacje ogolne o obiekcie:

- obiekt: reaktor biologiczny
- adres: Oczyszczalnia Henrykowo
- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0.

- opis obiektu:  budowla o konstrukeji zelbetowej monolitycznej, wyposazenie
technologiczne stalowe

IV. Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dziatania czynnikow
wystepujgcych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktorych uszkodzenia moga
powodowac zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzgdzenia stuzgce ochronie srodowiska,

¢) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

V. Przed rozpocze¢ciem kontroli zapoznano si¢ z:

- protokot kontroli rocznej 1 pigcioletniej nr 37/2017/H z dnia 12.09.2017r
V1. Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano
VIL. W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:

1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — ptyta zelbetowa — stan dobry

- §ciany — zelbetowe monolityczne — stan dobry — ubytki ztuszczenia betonu na koronie
- podesty - zelbetowe monolityczne — stan dostateczny- ztuszczenia betonu

- schody i pomosty— stalowe— stan dostateczny — korozja elementéw nosnych

2. Elementy wykonczeniowe:



- posadzki - betonowe — stan dostateczny — pekniecia, ubytki i ztuszczenia powierzchni

3. Estetyka:

- porecze, balustrady, wsporniki — korozja elementow stalowych

VIII. Whnioski koncowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych roboét, znajdujag si¢ w stanie technicznym, zapewniajacym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Os$wiadczam, 1z ustalenia zawarte w protokole sa zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spelnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania

budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pézniejszymi zmianami

Data nastepnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:
» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok

Leszno 17.10.2018 e e Ak

(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczgtka Osoby pr, éprowadzajqcej kontrolg)



Protokél nr 39/208/H z dnia 17.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

I. Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt lai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z
2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 roku w sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami.

II. Dane o0s6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia:
1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP

(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnier) (nr uprawnien)

II1. Informacje ogélne o obiekcie:

- obiekt: budynek socjalno-techniczny nr 8
- adres: Oczyszczalnia Henrykowo
- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o0.0.

- opis obiektu:  budynek pigtrowy w czesci administracyjnej i parterowy w czesci
technicznej, o konstrukcji tradycyjnej, §ciany murowane, strop zelbetowy,
stropodach wentylowany zelbetowy, fundamenty zelbetowe

IV. Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dziatania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktorych uszkodzenia moga
powodowa¢ zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzace ochronie srodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos$é do uzytkowania obiektu budowlanego,

V. Przed rozpocze¢ciem kontroli zapoznano sig z:

- protokdt kontroli rocznej 1 pigcioletniej nr 39/2017/H z dnia 12.09.2017r
V1. Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano
VIL.W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:

1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — zelbetowe — stan dobry

- §ciany —murowane — stan dobry — rysy na poziomie stropodachu i $cianie szczytowe;j
- strop — zelbetowy -stan dobry

- stropodach - zelbetowy monolityczne — stan dobry

- klatka schodowa — schody stalowe zabiegowe — stan dobry



2. Elementy wykonczeniowe:
- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — stan dobry
- obréobki blacharskie — blacha powlekana — stan dobry
- orynnowanie — PCV — stan dobry
- drzwi - PCV- stan dobry

- stolarka okienna — PCV— stan dobry drewniane do-kenserwaeji—

- posadzki — ptytki ceramiczne — stan dobry

3. Estetyka:

- elewacja — tynk cem-wam. malowany — stan dobry— peknigcia, ubytki tynku, uzupetnienie
kratek wentylacyjnych stropodachu

- maskownica -blacha trapezowa -stan dobry

- wykonczenie wewngtrzne — stan dobry, w czesci technicznej i socjalnej do malowania

VIII. Whnioski koncowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajduja sie w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spelnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania

budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pézniejszymi zmianami

Data nastepnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok i / g-com N o

Leszno 17.10.2018 r e R e P A To 3ot b
(miejscowosc i data) (podpis i pieczqtka Os% przeprowadzajgcej kontrolg)



I.

Protokol nr 40/2018/H z dnia 17.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt lai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z

2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami.

IL

111

IV.

VI.

Dane oséb przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentéow
potwierdzajacych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP

(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnier) (nr uprawnien)

Informacje ogolne o obiekcie:

- obiekt: trafostacja nr 9
- adres: Oczyszczalnia Henrykowo
- zarzadca: Miejskie Przedsi¢biorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0.

- opis obiektu:  budynek parterowy, o konstrukeji tradycyjnej, $ciany murowane,
stropodach nie wentylowany zelbetowy, fundamenty Zelbetowe, rampa
zelbetowa

Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczgce dziatania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktorych uszkodzenia moga
powodowac zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukciji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i1 urzadzenia shuzace ochronie srodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnoé¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

Przed rozpocz¢ciem kontroli zapoznano si¢ z:
- protokot kontroli rocznej i pigcioletniej nr 40/2017/H z dnia 12.09.2017r
Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- bez uwag

VIL.W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:

1. Flementy konstrukcyjne:

- fundamenty — zelbetowe — stan dobry

- §ciany — murowane - stan dobry

- rampa — zelbetowa -stan dobry

- stropodach - zelbetowy prefabrykowany — stan dobry
— schody zewngtrzne - zelbetowe — stan dobry



2. Elementy wykonczeniowe:
- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — stan dobry
- obrobki blacharskie — blacha powlekana — stan dobry
- orynnowanie — PCV — stan dobry
- drzwi - PCV- stan dobry
- stolarka okienna — PCV— stan dobry
- posadzki — ptytki ceramiczne — stan dobry

3. Estetyka:

- elewacja — tynk cem-wam. malowany — stan dobry
- maskownica -blacha trapezowa -stan dobry
- wykonczenie wewnetrzne — stan dobry,

VIII. Whnioski koncowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robdt, znajdujg sie w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcey:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spetnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt 1ai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania

budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z p6zniejszymi zmianami

Data nastepnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok
» pigcioletniej: pazdziernik 2022 rok
Ve

Leszno 17.10.2018 r | FFRIE TITITI YOO .y e e N
(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczqtka Osob/é*zeprowadzajqce/ kontrolg)



I.

Protokoél nr 42/2018/H z dnia 17.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —~ prawo budowlane ( Dz.U. z

2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdZniejszymi zmianami.

II.

IIL.

IV.

VL

Dane o0s6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP

(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnien) (nr uprawnien)

Informacje ogélne o obiekcie:

- obiekt: stacja dmuchaw nr 14
- adres: Oczyszczalnia Henrykowo
- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji sp. z 0.0.

- opis obiektu:  budynek parterowy, o konstrukcji tradycyjnej, $ciany murowane;j,
stropodach nie wentylowany zelbetowy, fundamenty zelbetowe,

Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dzialania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktérych uszkodzenia moga
powodowa¢ zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzgce ochronie srodowiska,

¢) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

Przed rozpocz¢ciem kontroli zapoznano si¢ z:
- protokot kontroli rocznej i pigcioletniej nr 42/2017/H z dnia 12.09.2017r
Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VII.W trakcie kontroli ustalono co nast¢puje:

1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — zelbetowe — stan dobry
- $ciany ~ murowane — stan dobry
- stropodach - zelbetowy prefabrykowany — stan dobry

2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — stan dobry



- obrobki blacharskie — blacha powlekana — stan dobry- elementy skorodowane do konserwacji
- podstawy wentylatorow — blacha ocynkowana -korozja — do konserwacji
- orynnowanie — PCV — stan dobry
- drzwi - stalowe— stan dobry
- stolarka okienna — PCV- stan dobry
- posadzki — ptytki ceramiczne — stan dobry
3. Estetyka:

- elewacja — tynk cem-wap. malowany — stan dobry- spekania na poziomie stropodachu, ubytki
plytek cokotu

- maskownica -blacha trapezowa -stan dobry

- wykonczenie wewnetrzne — stan dobry,

VIII. Whnioski koncowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo konieczno$ci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajduja si¢ w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

IX. Os$wiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spelnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania

budynkow mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z p6zniejszymi zmianami

Data nast¢pnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» pigcioletniej: pazdziernik 2022 rok Bt inkd /

Leszno 17.10.2018 1 Erterh g i) T ey

(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczqtka Osob, ]lyrzeprowadzajqcej kontrolg)



I.

Protokol nr 43/2018/H z dnia 17.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z

2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pézniejszymi zmianami.

11

IIL

IV.

VL

Dane o0s6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawniei i numery dokumentow
potwierdzajgcych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP

(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnier) (nr uprawnier)

Informacje ogélne o obiekcie:

- obiekt: zageszczacz osadu nadmiernego nr 15
- adres: Oczyszczalnia Henrykowo
- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji sp. z 0.0.

- opis obiektu:  zbiornik o konstrukeji zelbetowej monolitycznej, o rzucie kotowym,
czesciowo zaglebiony, obsypany ziemia

Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dzialania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktorych uszkodzenia moga
powodowa¢ zagrozenie dla: bezpieczefistwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzgdzenia stuzace ochronie srodowiska,

¢) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnosé do uzytkowania obiektu budowlanego,

Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano si¢ z:

- protokét kontroli rocznej i pigeioletniej nr 43/2017/H z dnia 12.09.2017r

Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VIL.W trakcie kontroli ustalono co nast¢puje:

1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — ptyta zelbetowa — stan dobry

- §ciany — zelbetowe monolityczne — stan dobry — ubytki
zhuszczenia betonu na koronie

- pomosty— stalowe— stan dobry



2. Estetyka:

- porecze, balustrady, wsporniki — korozja elementow stalowych

VIII. Whnioski koncowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo konieczno$ci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajduja si¢ w stanie technicznym, zapewniajacym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spelnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania

budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami

Data nast¢pnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» pigcioletniej: pazdziernik 2022 rok

Leszno 17.10.2018 r e /, ..............

(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczqtka Osoby %eprowadzajqcej kontrole)



I.

Protokoél nr 44/201%H z dnia 17.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt lai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z

2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 roku w sprawie warunkdéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzZniejszymi zmianami.

IL.

I11.

IV.

VL

Dane 0s6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentow
potwierdzajacych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP
(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnien) (nr uprawnien)

Informacje ogélne o obiekcie:

- obiekt: stacja dozowania PIX
- adres: Oczyszczalnia Henrykowo
- zarzadca: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o.0.

- opis obiektu:  budynek parterowy, o konstrukeji tradycyjnej, $ciany murowanej,
stropodach nie wentylowany zelbetowy, fundamenty zelbetowe, taca PIX
zelbetowa

Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dzialania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktérych uszkodzenia mogg
powodowaé zagrozenie dla bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzace ochronie srodowiska,

¢) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos$¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano si¢ z:

- protokot kontroli rocznej i pigcioletniej nr 44/2017/H z dnia 12.09.2017r

Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VIL. W trakcie kontroli ustalono co nast¢puje:

1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — zelbetowe — stan dobry
- §ciany — murowane — stan dobry



- stropodach - zelbetowy prefabrykowany — stan dobry

2. Elementy wykonczeniowe:
- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — stan dobry
- obrobki blacharskie — blacha powlekana — stan dobry
- orynnowanie — PCV — stan dobry
- drzwi - stalowe— stan dobry
- stolarka okienna — PCV- stan dobry
- posadzki — plytki ceramiczne — stan dostateczny — peknigcia i ubytki fug
- taca PIX — wykladzina ceramiczna — stan niedostateczny — ubytki i odspojenia ptytek gres
3. Estetyka:

- elewacja — tynk cem-wam. malowany — stan dobry
- maskownica -blacha trapezowa -stan dobry
- wykonczenie wewnetrzne — stan dobry,

VIII. Whnioski konicowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznos$ci wykonania wyzej
wymienionych robdt, znajdujg sie w stanie technicznym, zapewniajagcym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spetnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania

budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z poZniejszymi zmianami

Data nastepnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok . Piotr,Mitel

Leszno 17.10.2018 r Dacoss s nppapas i LIS oy N T
(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczgtka O%} przeprowadzajgcej kontrolg)



25 10, Tl g

Protokol nr 46/201%/L z dnia 83402047

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

I. Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z
2016 roku poz. 290) 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami.

II. Dane os6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentow
potwierdzajacych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP
(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnier) (nr uprawnien)

I11. Informacje ogoélne o obiekcie:

- obiekt: Salka edukacyjna nr 2

- adres: Leszno ul. Poniatowskiego

- zarzadca: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji sp. z 0.0.
- opis obiektu: budynek parterowy murowany, z dachem ptaskim, krytym papg

termozgrzewalng, fundamenty murowane

IV. Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczgce dziatania czynnikéw
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktorych uszkodzenia moga
powodowa¢ zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzgdzenia shuzgce ochronie srodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatno$¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

V. Przed rozpocze¢ciem kontroli zapoznano si¢ z:
- protok6t z okresowej rocznej i pigcioletniej nr 46/2017/L z dnia 03.10.2017r
- Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VI. W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:
1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — murowane — stan dobry
- Sclany — murowane — stan dobry
- stropodach — ptyta zelbetowa - stan dobry



2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa na lepiku — stan dobry- poprawi¢ mocowanie papy na murkach
ogniowych
- obrébki blacharskie — blacha powlekana — stan dobry
- orynnowanie — blacha ocynkowana— stan dobry- do udroznienia
- drzwi— stalowe — stan dobry
- stolarka okienna — PCV- stan dobry
3. Estetyka:

- elewacja — tynk cienkowarstwowy na styropianie— stan dobry
- wykoniczenie wewnetrzne — stan dobry

VII.Wnioski koncowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajacym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

VIII. Oswiadczenie Wykonawcey:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spetnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania

budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami

Data naste¢pnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:
» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok

Leszno 25.10.2018 r L it s F57 45 AT bR A F 5 b S baah § 8175 352
(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczgtka OSO?/}‘zeprowadzajqcej kontrolg)



Protokol nr 47/2018/L. z dnia 25.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

I. Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt 1a 1 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z
2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami.

II. Dane os6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia:
1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP

(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnien) (nr uprawnier)

I11. Informacje ogélne o obiekcie:

- obiekt: wieza cisnien nr 1
- adres: Leszno ul. Poniatowskiego
- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o.0.
- opis obiektu: budynek murowany, z dachem spadowym, krytym papa na deskowaniu,

fundamenty murowane

IV. Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczgce dziatania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktérych uszkodzenia mogg
powodowa¢ zagrozenie dla: bezpieczenistwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzace ochronie srodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos$é do uzytkowania obiektu budowlanego,

V. Przed rozpocz¢ciem kontroli zapoznano si¢ z:
- protokot z okresowej rocznej i piecioletniej nr 47/2017/L z dnia 03.10.2017r
- Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VI. W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:
1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — murowane — stan dobry
- §ciany — murowane — stan dobry
- dach — drewniany — stan dostateczny —korozja biologiczna



2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa na lepiku — stan niedostateczny- zmurszate deskowanie na okapach
- obrobki blacharskie — blacha ocynkowana — stan niedostateczny — korozja ubytki
- orynnowanie — brak
- drzwi— drewniane — stan dobry
- stolarka okienna — stalowe— stan dostateczny — ubytki szklenia
3. Estetyka:

- elewacja — cegta licowa — stan dobry
- wykonczenie wewnetrzne — cegla licowa - stan niedostateczny - brak zabezpieczenia przed
dostgpem ptakéw — ptaki nie mogg wydostac sie ze srodka — liczne martwe ptaki

VII.Whnioski koncowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

VIII. Os$wiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spelnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania

budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z poézniejszymi zmianami

Data nastepnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok

Leszno 25.10.2018 r LG | slig it A L) | b a6 5.4 § 30k
(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczqtka Oso[//m'zeprowadzajqcej kontrolg)



Protokol nr 48/2018/Z z dnia 22.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

I. Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt 1ai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z
2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pézniejszymi zmianami.

II. Dane os6b przeprowadzajgcych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentéw
potwierdzajgcych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP

(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnien) (nr uprawnien)

III. Informacje ogodlne o obiekcie:

- obiekt: budynek filtrow nr 1
- adres: SUW Zaborowo
- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0.
- opis obiektu: budynek parterowy murowany, cz¢sciowo zagltebiony w gruncie z dachem

dwuspadowym, krytym blachg plaska, , fundamenty zelbetowe

- pow. zabudowy: 605,0 m?

IV. Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczgce dziatania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktérych uszkodzenia moga
powodowac zagrozenie dla: bezpieczenistwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzgdzenia shuzace ochronie srodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos$¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

V. Przed rozpeczeciem kontroli zapoznano si¢ z:
- protokot kontroli rocznej 1 piecioletniej nr 48/2017/7 z dnia 27.09.2017r
VI. Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- bez uwag

VIL.W trakcie kontroli ustalono co nastgpuje:
1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — Zzelbetowe — stan dobry
- §ciany — murowane — stan dobry



- konstrukcja dachu budynku filtrow — wigzary stalowe — stan dobry—

2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — blacha ptaska — stan dobry
- obrobki blacharskie — blacha ocynkowana powlekana— stan dobry
- orynnowanie — PCV — stan dobry
- drzwi i bramy — stalowe/AL — stan dobry
- stolarka okienna — AL— stan dobry
3. Estetyka:

- elewacja — cegla surowa — stan dobry
- wykonczenie wewnetrzne — stan dobry

VIII. Wnhnioski konicowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajacym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

IX. Oswiadezenie Wykonawcey:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sa zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spetnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt lai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania

budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami

Data nastegpnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok

Leszno 22.10.2018 r | I = W cr it IRRRE Y S
(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczqtka‘.Os/ll;')zv przeprowadzajqcej kontrolg)



Protokol nr 49/2018/Z z dnia 22.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obicktu budowlanego,

I. Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt lai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z
2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami.

II. Dane os6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentéw
potwierdzajgcych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP

(imig i nazwisk) (rodzaj uprawniern) (nr uprawnien)

II1. Informacje ogodlne o obiekcie:

- obiekt: salka edukacyjna nr 2
- adres: SUW Zaborowo
- zarzadca: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji sp. z o.0.
- opis obiektu: budynek parterowy murowany, z dachem dwuspadowym, krytym papa, ,

fundamenty zelbetowe

- pow. zabudowy: 117,6 m?

1V. Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dziatania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktérych uszkodzenia moga
powodowa¢ zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzace ochronie srodowiska,

¢) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

V. Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano sig¢ z:
- protokot kontroli rocznej i pigcioletniej nr 49/2017/Z z dnia 27.09.2017r
VI. Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- bez uwag

VIL. W trakcie kontroli ustalono co nast¢puje:
1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — zelbetowe - stan dobry
- §ciany — murowane — stan dobry



- konstrukcja dachu— zelbetowa — stan dobry

2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — stan dobry
- obrobki blacharskie — blacha ocynkowana powlekana— stan dobry
- drzwi— AL — stan dobry
- stolarka okienna — AL~ stan dobry
3. Estetyka:

- elewacja — plyta cementowa barwiona — stan dobry
- wykonczenie wewngtrzne — stan dobry

VIII. Wnhnioski konicowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo konieczno$ci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajduja si¢ w stanie technicznym, zapewniajagcym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcey:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spetnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania

budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami

Data nast¢pnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:
» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok

Leszno 22.10.2018 r | ol e, AL alica Jasl. i  QWariGl oY L
(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczgtka Oso%zeprowadzajqcej kontrolg)



22 10. 2018

Protokol nr 50/2019/Z z dnia 27-69-264%r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

I. Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z
2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami.

II. Dane os6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentow
potwierdzajgcych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP
(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnien) (nr uprawnien)

II1. Informacje ogolne o obiekcie:

- obiekt: garaze nr 3
- adres: SUW Zaborowo
- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji sp. z 0.0.
- opis obiektu: budynek parterowy murowany, z dachem ptaskim krytym papa, ,

fundamenty zelbetowe

- pow. zabudowy: 144,80 m?

IV. Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dziatania czynnikow
wystepujgcych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktorych uszkodzenia moga
powodowa¢ zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzgdzenia stuzace ochronie srodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatno$é do uzytkowania obiektu budowlanego,

V. Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano si¢ z:
- protokét kontroli rocznej i pigcioletniej nr 50/2017/Z z dnia 27.09.2017r
V1. Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VIL.W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:
1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — zelbetowe — stan dobry
- §ciany — murowane ~ stan dobry



-stupy wewnetrzne — zelbetowe — stan dobry
- konstrukcja dachu— zelbetowa — stan dobry
2. FElementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — stan dobry
- obrobki blacharskie — blacha ocynkowana — stan dobry do konserwacji
- wentylator dachowy — blacha ocynkowana — do konserwacji
- drzwi— stalowe — stan dobry — do malowania antykorozyjnego
- elementy stalowe drabina dachowa — do konserwacji
3. Estetyka:

- elewacja — tynk cem-wap malowany — stan dobry
- wykonczenie wewnetrzne — stan dobry

VIII. Whnioski koncowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo konieczno$ci wykonania wyzej
wymienionych robét, znajduja si¢ w stanie technicznym, zapewniajacym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spetnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania

budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pozniejszymi zmianami

Data nast¢pnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok

Leszno 22.10.2018 r 1. ; }
(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczqtka Osoby %eprowadzajqcej kontrolg)



Protokol nr 51/2018/Z z dnia 22.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

I. Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt lai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z
2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami.

II. Dane os6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP

(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnien) (nr uprawnien)

I1I. Informacje ogélne o obiekcie:

- obiekt: wodomierzownia nr 5
- adres: SUW Zaborowo
- zarzadca: Miejskie Przedsi¢biorstwo Wodociggdw 1 Kanalizacji sp. z 0.0.
- opis obiektu: budynek parterowy murowany, z dachem ptaskim krytym papa, ,

fundamenty zelbetowe

- pow. zabudowy: 272,0 m?

1V. Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dziatania czynnikéw
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktérych uszkodzenia moga
powodowaé zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzgdzenia stuzace ochronie $rodowiska,

¢) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatno$¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

V. Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano si¢ z:
- protokot kontroli rocznej i pigcioletniej nr 51/2017/Z z dnia 27.09.2017r
VI. Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VIL W trakcie kontroli ustalono co naste¢puje:
1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — zelbetowe — stan dobry
- §ciany — murowane — stan dobry



- konstrukcja dachu— zelbetowa — stan dostateczny — pekniecia na styku plyt

2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — stan dostateczny — do oczyszczenia z lisci
- obrobki blacharskie — blacha ocynkowana — stan dobry do konserwacji
- drzwi — drewniane tymczasowe surowe— do malowania
- okna- PCV — stan dobry
3. Estetyka:

- elewacja — cegla surowa — po usunieciu tynkdéw
- wykonczenie wewnetrzne — brak - obiekt niewykonczony
- inne — budynek nieuzytkowany

VIII. Whnioski konicowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Os$wiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spelnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt lai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania

budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z p6zniejszymi zmianami

Data nast¢pnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodoéw:
» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok

Leszno 22.10.2018 r R 11T e SR
(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczgtka 0s019y/4zepr0wadzq/qcej kontrolg)



22, lo. %2018

Protokél nr 52/2018)/Z. z dnia 2709204+

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

I. Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt lai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z
2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pézniejszymi zmianami.

II. Dane oséb przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentow
potwierdzajacych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP
(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnier) (nr uprawnien)

III. Informacje ogolne o obiekcie:

- obiekt: kotlownia nr 84

- adres: SUW Zaborowo

- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0.
- opis obiektu: budynek parterowy murowany, z dachem plaskim krytym papa,

fundamenty zelbetowe

- pow. zabudowy: 84,90 m?

IV. Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wpltywy i niszczace dziatania czynnikow
wystepujgcych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktorych uszkodzenia moga
powodowac zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa pozarowego,bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzgdzenia stuzace ochronie srodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

V. Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano si¢ z:
- protokét kontroli rocznej i piecioletniej nr 52/2017/7. z dnia 27.09.2017r
VI. Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VIL. W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:
1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — zelbetowe — stan dobry
- §ciany — murowane — stan dobry



- konstrukcja dachu— zelbetowa — stan dobry
- komin murowany - cegla klinkierowa — stan dobry
2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — stan dobry
- obrobki blacharskie — blacha ocynkowana — stan dobry do konserwacji
- drzwi — stalowe — do malowania
- okna- drewniane — stan dostateczny — do konserwacji
3. Estetyka:

- elewacja — cegta surowa — po usuni¢ciu tynkow
- wykonczenie wewngtrzne — stan dostateczny

VIII. Wnhnioski koncowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Os$wiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spetnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt lai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania

budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami

Data nast¢pnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:
» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok

Leszno 22.10.2018 r /7
(miejscowosc i data) (podpis i pieczqtka 0s07 ; rzeprowadzajgcej kontrolg)



Protokél nr 53/2018/G z dnia 25.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

I. Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt lai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z
2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami.

II. Dane os6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia:
1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP

(imig i nazwisk) (rodzaj upravwnien) (nr uprawnien)

II1. Informacje ogoélne o obiekcie:

- obiekt: Przepompownia $ciekow
- adres: Leszno ul. grunwaldzka
- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji sp. z o.0.
- opis obiektu: budynek parterowy murowany, podpiwniczony, z dachem ptaskim, krytym

papa termozgrzewalna, fundamenty zelbetowe

IV. Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dziatania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktorych uszkodzenia moga
powodowaé zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzgdzenia stuzace ochronie srodowiska,

¢) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

V. Przed rozpocze¢ciem kontroli zapoznano sig z:

- protokot z okresowej rocznej i piecioletniej nr 53/2017/G z dnia 03.10.2017r

VI. Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VIL.W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:
1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — zelbetowe — stan dobry



- §ciany — murowane — stan dobry
- stropodach — ptyta zelbetowa — stan dobry
- $ciany zbiornika $ciekow — zelbetowe —stan dobry — sgczenie $ciekéw na przerwach roboczych

2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa na lepiku — stan dobry zastoina wody za kominem, brak kosza na
wpuscie dachowym
- obrébki blacharskie — blacha powlekana — stan dobry
- drzwi- stalowe — stan dobry
- stolarka okienna — PCV- stan dobry
3. Estetyka:

- elewacja — tynk cienkowarstwowy na styropianie — stan dobry
- wykoniczenie wewnetrzne — stan dobry
- schody wejsciowe — ptytki gres — peknigcia pltytek, ubytki fug, zacieki ptyty podestu

VIII. Whnioski konicowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robdt, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spelnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania

budynkow mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pozniejszymi zmianami

Data nastepnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» pigcioletniej: pazdziernik 2022 rok

Leszno 25.10.2018 r 1

(miejscowosc¢ i data)




I.

25.10. 201€

Protokol nr 54/201%/G z dnia 27-6920+%

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt lai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z

2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami.

II. Dane os6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentéw
potwierdzajacych uprawnienia:
1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP
(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnier) (nr uprawnier)
III. Informacje ogodlne o obiekcie:
- obiekt: Stacja Podnoszenia Ci$nienia
- adres: Leszno ul. Gronowska
- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0.
- opis obiektu; budynek parterowy murowany, z dachem plaskim, krytym plyta
warstwowa, fundamenty zelbetowe
1V. Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dzialania czynnikdow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktérych uszkodzenia moga
powodowac zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzace ochronie srodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos$é¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

V. Przed rozpocz¢ciem kontroli zapoznano sie¢ z:
- protokol z okresowej rocznej 1 pigcioletniej nr 54/2017/L z dnia 27.09.2017r
VI. Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- brak uwag

VIL.W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:

1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — Zzelbetowe — stan dobry
- §ciany — murowane — stan dobry
- stropodach — ptyta warstwowa — stan dobry



2,

3. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — ptyta warstwowa — stan dobry
- obrobki blacharskie — blacha powlekana — stan dobry
- orynnowanie — PCV- stan dobry
- drzwi— stalowe — stan dobry
- brama segmentowa — stan dobry
- stolarka okienna — PCV- stan dobry
4. Estetyka:

- elewacja — tynk cienkowarstwowy na styropianie— stan dobry
- wykoniczenie wewnetrzne — stan dobry

VIII. Whnioski koncowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo konieczno$ci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajduja si¢ w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spelnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania

budynkow mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pozniejszymi zmianami

Data nastepnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok

Leszno 25.10.2018 r L.

(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczqtka Osob ’brzeprowadzajqcej kontrolg)



Protokol nr 55/2018/L z dnia 12.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

I. Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt 1ai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z
2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z péZniejszymi zmianami.

II. Dane oséb przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentow
potwierdzajacych uprawnienia:
1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP

(imie i nazwisk) (rodzaj uprawnier) (nr uprawnien)

II1. Informacje ogodlne o obiekcie:

- obiekt: budynek filtrow

- adres: SUW Zakowo

- zarzadca: Miejskie Przedsi¢biorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o.0.
- opis obiektu: budynek parterowy murowany, z dachem plaskim, krytym papa,

stropodach zelbetowy, fundamenty zelbetowe

IV. Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczgce dziatania czynnikow
wystgpujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktérych uszkodzenia mogg
powodowac zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa Srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzgce ochronie srodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnosé do uzytkowania obiektu budowlanego,

V. Przed rozpocze¢ciem kontroli zapoznano si¢ z:

- protokot z okresowej rocznej i piecioletniej nr 55/2017/L z dnia 29.09.2017r

VI. Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli

- nie wykonano

VIL.W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:
1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — zelbetowe — stan dobry
- $ciany — murowane — stan dobry
- stropodach — zelbetowy na podciagu stalowym — stan dobry



2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — stan dobry

- obrébki blacharskie — blacha ocynkowana — stan dobry

- orynnowanie — blacha ocynkowana — stan dostateczny — do konserwacji
- drzwi — stalowe — stan dobry

- stolarka okienna — drewniana — stan dostateczny do konserwacji

- posadzki betonowe — stan dobry

- kominy — murowane — uzupelnienie tynku

3. Estetyka:

- elewacja — tynk cem-wam. malowany — stan dostateczny — ubytki i zluszczenia
- wykonczenie wewnetrzne — stan dostateczny
- uszkodzone schody betonowe na zbiorniku wody czystej

VIII. Whnioski koncowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcey:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spetnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania

budynkow mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami

Data nastepnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok

Leszno 12.10.2018 r 1.

(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczgtka Osoby przeprowadzajgcej kontrolg)




Protokél nr 56/2018/L z dnia 12.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

1. Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt 1ai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z
2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami.

II. Dane 0s6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentow
potwierdzajacych uprawnienia:
1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP

imie i nazwisk, rodzaj upravwnien) nr uprawnien
¢ 1 up (p;

II1. Informacje ogolne o obiekcie:

- obiekt: budynek filtréw

- adres: SUW Sulejewo

- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0.
- opis obiektu: budynek parterowy murowany, z dachem ptaskim, krytym papa,

stropodach zelbetowy, fundamenty Zelbetowe

IV. Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dzialania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktorych uszkodzenia moga
powodowa¢ zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje 1 urzadzenia stuzace ochronie Srodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

V. Przed rozpocze¢ciem kontroli zapoznano si¢ z:

-protokot z okresowej rocznej i pigcioletniej nr 56/2017/L. z dnia 29.09.2017r

V1. Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- wykonano naprawe dachu

VIL. W trakcie kontroli ustalono co nast¢puje:
1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — zelbetowe — stan dobry
- §ciany — murowane — stan dobry



- stropodach — zelbetowy — stan dobry- pekniecia styku plyt
- przybudowka — stan zty- do rozbioérki

2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa na lepiku — stan dobry — po naprawie

- obrobki blacharskie — blacha ocynkowana — stan dostateczny — do konserwacji
- orynnowanie — blacha ocynkowana — stan dostateczny — do konserwacji

- drzwi — drewniane — stan dostateczny — do konserwacji

- stolarka okienna — luksfery — stan dobry

- posadzki betonowe — stan dobry

- uszkodzony piec kaflowy

- brak kratek wentylacyjnych

3. Estetyka:

- elewacja — tynk cem-wam. malowany — stan dostateczny
- wykonczenie wewnetrzne — stan dostateczny

VIII. Whnioski konicowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spelnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania

budynkow mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z p6zniejszymi zmianami

Data nastepnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok s Pioty M

» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok K Z-

Leszno 12.10.2018 r | PR .= o eyl
(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczqtka Os‘w/;)rzepi'owadzcgjqcej kontrole)



Protokét nr 57/2018/L z dnia 12.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

I. Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt 1ai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z
2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami.

II. Dane oséb przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentow
potwierdzajgcych uprawnienia:
1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP

(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnieri) (nr uprasnien)

I11. Informacje ogélne o obiekcie:

- obiekt: budynek filtrow

- adres: SUW Radomicko

- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0.
- opis obiektu: budynek parterowy murowany, z dachem ptaskim, krytym papa

termozgrzewalna, stropodach zelbetowy, fundamenty zelbetowe

IV. Zakres kontroli:

a) eclementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczgce dziatania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktérych uszkodzenia mogg
powodowac zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzace ochronie Srodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos$¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

V. Przed rozpocze¢ciem kontroli zapoznano si¢ z:

-protokot z okresowej rocznej i pigcioletniej nr 57/2017/L z dnia 29.09.2017r

VI. Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- obiekt po remoncie bez remontu elewacji

VIL.W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:
1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — zelbetowe — stan dobry
- §ciany — murowane — stan dobry
- stropodach — zelbetowy — stan dobry



2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — stan dobry
- obrébki blacharskie — blacha ocynkowana — stan dobry
- orynnowanie — PCV — stan dobry
- drzwi i1 bramy — stalowe — stan dobry
- stolarka okienna — PCV — stan dobry
- posadzki betonowe — stan dobry
3. Estetyka:

- elewacja — tynk cem-wam. malowany — stan dobry
- wykoniczenie wewnetrzne — stan dobry
- uszkodzone schody betonowe na zbiorniku wody czystej

VIII. Whnioski koncowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robdt, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spelnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania

budynkow mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pozniejszymi zmianami

Data nast¢pnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok ot it P oAt f

Leszno 12.10.208 r | PR ity ol Jgade e

(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczqtka Osoby przeprowadzajgcej kontrolg)




Protokol nr 58/2018/L z dnia 12.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

I. Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt lai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z
2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdZniejszymi zmianami.

II. Dane os6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentow
potwierdzajacych uprawnienia:
1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP

(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnien) (nr uprawnien)

II1. Informacje ogélne o obiekcie:

- obiekt: budynek filtréw

- adres: SUW Goniembice

- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0.
- opis obiektu: budynek parterowy murowany, z dachem ptaskim, krytym papa,

stropodach zelbetowy, fundamenty zelbetowe

IV. Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dziatania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktoérych uszkodzenia moga
powodowa¢ zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenistwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzgce ochronie srodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatno$¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

V. Przed rozpocze¢ciem kontroli zapoznano si¢ z:

- protokot z okresowej rocznej i pigcioletniej nr 58/2017/L. z dnia 29.09.2017r

VI. Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- wymieniono stolarke okienng

VIL.W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:
1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — zelbetowe — stan dobry
- §ciany — murowane — stan dobry — spekania
- stropodach — zelbetowy — stan dobry



2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa na lepiku — stan dostateczny do konserwacji

- obrébki blacharskie — blacha ocynkowana — stan dostateczny do konserwacji
- orynnowanie — blacha ocynkowana — stan dostateczny — do konserwacji

- drzwi — stalowe — stan dobry

- stolarka okienna — PCV— stan dobry

- posadzki betonowe — stan dostateczny — ubytki do wyprawienia

3. Estetyka:

- elewacja — tynk cem-wam. malowany — stan niedostateczny dostateczny — znaczne ubytki i
ztuszczenia

- wykonczenie wewnetrzne — stan dostateczny

- uszkodzona oprawa nad wejsciem

VIII. Whnioski koncowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajdujg sie w stanie technicznym, zapewniajacym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

IX. Oswiadezenie Wykonawcy:

Os$wiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spetnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania

budynkoéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z p6zniejszymi zmianami

Data nastepnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok T K

Leszno 12.10.2018 r 1 B RRSRY [Yors 8 1 - 1A S
(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczqtka Osoby, przeprowadzajqcej kontrolg)



Protokol nr 59/2018/L. z dnia 12.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

I. Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z
2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z poéZniejszymi zmianami.

II. Dane os6b przeprowadzajgcych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentow
potwierdzajacych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP

(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnien) (nr uprawnier)

II1. Informacje ogélne o obiekcie:

- obiekt: budynek filtrow

- adres: SUW Klonéwiec

- zarzadca: Migjskie Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o.0.
- opis obiektu: budynek parterowy murowany, z dachem ptaskim, krytym papa,

stropodach Zelbetowy, fundamenty zelbetowe

IV. Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dziatania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktorych uszkodzenia mogg
powodowaé zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenistwa srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia shuzace ochronie srodowiska,

¢) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos$é do uzytkowania obiektu budowlanego,

V. Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano si¢ z:

- protokot z okresowej rocznej 1 pigcioletniej nr 55/2017/L z dnia 29.09.2017r

VI. Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VIL. W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:
1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty —~ zelbetowe — stan dostateczny — peknigcia scian fundamentowych
- §ciany — murowane — stan dostateczny — spekania Scian zewnetrznych



- stropodach — zelbetowy — stan dobry

2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa na lepiku — stan dostateczny do konserwacji

- obrobki blacharskie — blacha ocynkowana — stan dostateczny do konserwacji
- orynnowanie — blacha ocynkowana — stan dostateczny — do konserwacji

- drzwi — stalowe — stan dobry, drewniane - do konserwacji

- stolarka okienna — drewniana — stan dostateczny do konserwacji

- posadzki betonowe — stan dostateczny — ubytki do wyprawienia

3. Estetyka:

- elewacja — tynk cem-wam. malowany — stan dostateczny — znaczne ubytki i peknigcia
- wykonczenie wewnetrzne — stan dostateczny

VIII. Whnioski koncowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robét, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajacym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spelnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania

budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z p6zniejszymi zmianami

Data nastepnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok e /‘ Firelal

Leszno 12.10.2018 r Lo ssvammenss 4105 BHGRJSEIOTROWAKIO 0OIZ
(miejscowos¢ i data) (podpis i pieczgtka Osol%zeprowadzajqcej kontrolg)



Protokél nr 60/2018/L z dnia 12.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

I. Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt 1ai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z
2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 roku w sprawie warunkdéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami.

II. Dane o0s6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentoéw
potwierdzajacych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP

(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnies) (nr uprawnien)

II1. Informacje ogélne o obiekcie:

- obiekt: budynek filtréw

- adres: SUW Goérka Duchowna

- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i1 Kanalizacji sp. z o.0.
- opis obiektu: budynek parterowy murowany, z dachem ptaskim, krytym papa

termozgrzewalna, stropodach Zelbetowy, fundamenty zelbetowe

IV. Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dziatania czynnikéw
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktérych uszkodzenia moga
powodowac zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzace ochronie srodowiska,

¢) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatno$¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

V. Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano si¢ z:

- protokot z okresowej rocznej i piecioletniej nr 60/2017/L z dnia 29.09.2017¢

VI. Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VIL W trakcie kontroli ustalono co nast¢puje:
1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — zelbetowe — stan dobry
- Sciany — murowane — stan dobry
- stropodach — zelbetowy — stan dobry- pgknigcia styku plyt



2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa na lepiku — stan niedostateczny do konserwacji - przecieki

- obrobki blacharskie — blacha ocynkowana — stan dobry — do konserwacji

- orynnowanie — blacha ocynkowana — stan dostateczny — do konserwacji

- drzwi— stalowe — stan dobry

- stolarka okienna — drewniana — stan dostateczny do konserwacji

- posadzki betonowe — stan dostateczny — ubytki do naprawy

- kominy — murowane — stan niedostateczny — do naprawy tynk i czapka kominowa
3. Estetyka:

- elewacja — tynk cem-wam. malowany — stan dobry
- wykonczenie wewngtrzne — stan dostateczny

VIII. Whnioski koficowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robdt, znajduja si¢ w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sa zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spetnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania

budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z p6zniejszymi zmianami

Data nast¢pnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» pigcioletniej: pazdziernik 2022 rok i A e M
Leszno 12.0.2018 r 1. \/ ........... o
(miejscowosé i data) (podpis i pieczgtka Osoby Aeprowadzajqcej kontrolg)



Protokél nr 61/2018/L z dnia 12.10.2018

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

I. Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt lai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z
2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami.

II. Dane oséb przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentow
potwierdzajacych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP
(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnien) (nr uprawniert)

I11. Informacje ogélne o obiekcie:

- obiekt: budynek filtrow

- adres: SUW Maryszewice

- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji sp. z 0.0.
- opis obiektu: budynek parterowy murowany, z dachem ptaskim, krytym papa,

stropodach zelbetowy, fundamenty Zelbetowe

IV. Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dziatania czynnikéw
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktorych uszkodzenia mogg
powodowaé zagrozenie dla: bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzgce ochronie srodowiska,

c¢) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia

V. Przed rozpocz¢ciem kontroli zapoznano si¢ z:

- protokot z okresowej rocznej i pigcioletniej nr 55/2017/L z dnia 29.09.2017¢

VI. Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VIL.W trakcie kontroli ustalono co nastepuje:
1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — zelbetowe — stan dobry
- §ciany — murowane — stan dobry
- stropodach — zelbetowy — stan dobry — ubytki betonu na stykach plyt



2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa na lepiku/termozgrzewalna — stan dostateczny do konserwacji
- obrobki blacharskie — blacha ocynkowana — stan dostateczny do konserwacji

- orynnowanie — blacha ocynkowana — stan dostateczny — do konserwacji

- drzwi — stalowe — stan dobry,

- stolarka okienna — drewniana — stan dostateczny do konserwacji, PCV — stan dobry

- posadzki betonowe — stan dostateczny — ubytki do wyprawienia

- kominy — murowane — uzupetnienie tynkow

3. Estetyka:

- elewacja — tynk cem-wam. malowany — stan dostateczny —ubytki i pekniecia
- wykonczenie wewnetrzne — stan dobry

VIII. Whnioski koncowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo konieczno$ci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spetnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania

budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami

Data naste¢pnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:

» rocznej - pazdziernik 2018 rok » |

» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok mgr In Z: ‘

....................................... 1
4
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I.

Protokol nr 62/2018/L. z dnia 12.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt 1ai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z

2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami.

IL

III.

IV.

VI

Dane osé6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentow
potwierdzajacych uprawnienia:

1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP

(imig i nazwisk) (rodzaj uprawniern) (nr uprawnien)

Informacje ogoélne o obiekcie:

- obiekt: stacja uzdatniania wody
- adres: SUW Lipno
- zarzadca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o.0.

- opis obiektu:  budynek szkieletowy o konstrukcji stalowej parterowy nie podpiwniczony
z dachem jednospadowym na konstrukeji stalowej krytym plyta
warstwowg, fundamenty zelbetowe

Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dziatania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktérych uszkodzenia moga
powodowac zagrozenie dla: bezpieczenistwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzgdzenia stuzace ochronie srodowiska,

c) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatnos$¢ do uzytkowania obiektu budowlanego

Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano si¢ z:

- protokot z okresowej rocznej i pigcioletniej nr 62/2017/L z dnia 29.09.2017r

Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- nie wykonano

VIL W trakcie kontroli ustalono co nast¢puje:

1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — zelbetowe — stan dobry



- konstrukcja $cian — stan dobry - do konserwacji
- Sciany —z plyt warstwowych — stan dostateczny — korozja blach ostonowych
- konstrukcja dachu — stalowa— stan dobry — do konserwacji

2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — ptyta warstwowa — stan dobry
- obrdbki blacharskie — blacha ocynkowana — stan dostateczny — do konserwacji
- orynnowanie — blacha ocynkowana — stan dostateczny — do konserwacji przerdzewiale haki
rynnowe
- bramy - stalowe — stan dobry
- stolarka okienna —stalowa — stan dobry — do konserwacji
- komin — murowany — uzupetnienie tynku
- wykonczenie wewnetrzne — stan dostateczny
3. Estetyka:

- elewacja — plyty warstwowe - stan dostateczny — korozja blach ostonowych do konserwacji

VIII. Wnhnioski koncowe:
Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo koniecznosci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajacym dalsze jego

bezpieczne uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spetnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania

budynkow mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami

Data nastepnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:
» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» piecioletniej: pazdziernik 2022 rok

Leszno 12.10.2018 r 1.
(miejscowosc¢ i data) (podpis i pieczqtka Osoby przdprowadzajqcej kontrolg)




I.

Protokol nr 63/2018/L z dnia 12.10.2018 r

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,

Podstawa prawna:

art. 62 ust. 1 pkt 1ai 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane ( Dz.U. z

2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetiznych i Administracji z dnia 16

sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (

Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z péZniejszymi zmianami.

II. Dane os6b przeprowadzajacych kontrole oraz rodzaj uprawnien i numery dokumentow
potwierdzajacych uprawnienia:
1. Piotr Mitelski konstrukcje budowlane 130/83/WBPP
(imig i nazwisk) (rodzaj uprawnien) (nr uprawnier)
I11. Informacje ogélne o obiekcie:
- obiekt: budynek techniczny
- adres: SUW Lipno
- zarzagdca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0.
- opis obiektu: budynek parterowy murowany, z dachem dwuspadowym, krytym papa,
stropodach zelbetowy, fundamenty zelbetowe
IV. Zakres kontroli:

a) elementy budowli narazonych na szkodliwe wplywy i niszczace dzialania czynnikow
wystepujacych podczas uzytkowania oraz instalacje, ktorych uszkodzenia moga
powodowaé zagrozenie dla: bezpieczefistwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa srodowiska.

b) instalacje i urzadzenia stuzace ochronie srodowiska,

¢) estetyke obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

d) stan techniczny i przydatno$¢ do uzytkowania obiektu budowlanego,

V. Przed rozpoczgciem kontroli zapoznano sig¢ z:
- protokot z okresowej rocznej 1 pigcioletniej nr 55/2017/L z dnia 29.09.2017r
VI. Sprawdzenie zalecen z ostatniej kontroli:

- wykonano naprawe dachu, malowanie wewngtrzne, malowanie stolarki drzwiowej

VILW trakcie kontroli ustalono co nast¢puje:

1. Elementy konstrukcyjne:

- fundamenty — zelbetowe — stan dobry



- $ciany — murowane — stan dobry
- stropodach — Zelbetowy — stan dobry

2. Elementy wykonczeniowe:

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — stan dobry
- obrobki blacharskie — blacha ocynkowana — stan dostateczny — do konserwacji
- orynnowanie — blacha ocynkowana-— stan niedostateczny — do wymiany
- drzwi — drewniane — stan dobry
- stolarka okienna — drewniana — stan dostateczny do konserwacji
3. Estetyka:

- elewacja — tynk cem-wam. malowany — stan dostateczny — ubytki i ztuszczenia
- wykonczenie wewnetrzne — stan dobry

VIII. Whnioski konicowe:

Obiekt budowlany oraz instalacje i przewody, pomimo konieczno$ci wykonania wyzej
wymienionych robot, znajdujg si¢ w stanie technicznym, zapewniajacym dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie.

IX. Oswiadczenie Wykonawcy:

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne z stanem faktycznym i ze wykonany
przeglad spetnia wymagania art. 62 ust. 1 pkt la i 1b oraz pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
prawo budowlane ( Dz.U. z 2016 roku poz. 290) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania

budynk6éw mieszkalnych ( Dz. U. 1999 nr 74 poz. nr 836) z pdzniejszymi zmianami

Data nast¢pnej kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego oraz instalacji
i przewodow:
» rocznej - pazdziernik 2019 rok

» pigcioletniej: pazdziernik 2022 rok

Leszno 12.10.2018 i S T Joggbricowskiel o7

‘zeprowadzajqcej kontrolg)

(miejscowosé i data) (podpis i pieczqtka Osoby



