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Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6kWp

na Stacji Uzdatniania Wody Karczma Borowa w Lesznie

Inwestor:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Lipowa 76a, 64-100 Leszno

Schemat ideowy połączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej

z istniejącą instalacją odbiorczą nn
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